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Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli laatia suunnittelijalle mahdollisimman kattava ohje ra-
tapihojen valaistussuunnittelun eri vaiheisiin. Ohje kertoo, mitä tulee ottaa huomioon ra-
tapihojen valaistussuunnittelussa ja miten itse suunnittelu tulee toteuttaa. Lisäksi valais-
tussuunnitelman vaadittuihin loppudokumentteihin esitetään malliasiakirjat. 
Yleisimpiin valaistukseen liittyviin suureisiin työssä tutustuttiin pintapuolisesti. Pääsään-
töisesti työssä käsiteltiin valaistusvoimakkuuksien arvoja ja niille asetettuja vaatimuksia.  
Työhön sisällytettiin myös valaistusvoimakkuuksien mittauksia Siilinjärven ratapihan 
alueelta. Kohteen valaistusvoimakkuudet todettiin hyviksi, mutta valaistuksen tasaisuuk-
sissa havaittiin pieniä puutteita. 
Mittaustuloksien perusteella arvioitiin Liikenneviraston määräämien valaistusvaatimuk-
sien hyvyyttä. Vaatimukset on mittaustulosten perusteella asetettu hyvin varsinkin pieni-
en ratapihojen kannalta. 
Valaistusryhmien kaapeloinnin ja ylikuormitussuojauksen määrittämiseen tässä työssä 
käytettiin Sähkö- ja teleurakoitsijaliiton laatimia standardiin SFS 6000 pohjautuvia kiin-
teistöjen laskentamalleja. Vertailun vuoksi oikosulkuvirtojen laskennassa käytettiin myös 
Tiehallinnon katuvalaistukseen tarkoitettua tarkkaa laskentakaavaa. Esimerkkilaskelmien 
avulla Tiehallinnon laskentakaava todettiin paremmaksi ratapihojen valaistusryhmien oi-
kosulkuvirtojen tarkasteluun. 
Lisäksi opinnäytetyössä testattiin ja vertailtiin tarjolla olevia valaistussuunnitteluohjel-
mia. Ohjelmien testauksessa huomioitiin pääsääntöisesti niiden soveltuvuus juuri ratapi-
hojen valaistussuunnitteluun sekä ulos saatavan datan laatu. 
Opinnäytetyössä suunniteltiin myös valaistuksen ohjauspiirikaaviomalli. Valaistuksen 
ohjauksissa huomioitiin kauko-ohjaus sekä kentällä olevat erilliset painonapit. Muilta 
osin ohjauspiirikaavio laadittiin ratapihojen erikoistarpeiden mukaan.  
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The aim of this thesis was to create a planning instruction for a railway yard´s lighting in 
order to inform what must be considered in a lighting plan and how the planning itself 
must be executed. Another aim was to create model documents for the required final 
documents of the work. 
The most common lighting quantities were explored superficially, the main focus being 
on the luminance values and the requirements set up for them. The luminance 
measurements at Siilinjärvi railway yard were also included in this thesis. The luminance 
level of the target was good, but the diversity of the lighting had minor flaws. The 
lighting requirements set by the Finnish Transport Agency especially for small railway 
yards were evaluated with the measurements. 
For dimensioning the cables and the safety fuses used in lighting, the instruction showed 
the estate-based calculation models. The calculation models that the Road 
Administration has set for road and street lighting were compared with example 
calculations. The road and street lighting calculation models were found to be better in 
the railway yard´s lighting calculations. 
In addition, the available lighting design programs were compared and tested in this 
thesis. In the testing, the issues to be considered were the program suitability and the 
quality of the receivable data. 
A lighting controlling diagram was also created for the planner. The remote control and 
the controlling switches in the field were considered in the diagram together with the 
railway yard´s other special requirements. 
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Suomen rautatiejärjestelmiin tehdään jatkuvasti turvalaitejärjestelmien päivitys- ja korjaus-
töitä. Samalla myös ratapihojen vanhentunutta valaistusta uudistetaan. Valaistussuunnittelu 
pyritään optimoimaan ja suunnittelutyöhön ei aina ole paljoa aikaa käytössä. Tässä työssä 
pyritään opastamaan suunnittelijaa kiinnittämään huomiota juuri oleellisimpiin asioihin 
valaistuksessa. 
 
Työn tarkoituksena on helpottaa valaistussuunnittelijan tehtäviä. Työssä syvennytään rata-
pihojen valaistusmääräyksiin ja vaatimuksiin. Työn päätavoite on antaa suunnittelijalle 
selkeä kuva siitä, mitä valaistussuunnittelussa on huomioitava. Lisäksi työstä selviää, mi-
ten valaistussuunnittelussa tulee edetä. 
 
Työhön liittyvät tiedot ja määräykset ovat pääsääntöisesti Ratahallintokeskuksen (RHK) 
laatimia. Ratahallintokeskus liittyi vuoden 2010 alussa Liikennevirastoon Merenkulkulai-
toksen väylätoimintojen ja Tiehallinnon keskushallinnon kanssa. RHK:n julkaisut ovat 
edelleen voimassa ja helposti löydettävissä verkkodokumentteina.  
 
Työssä suoritettiin valaistusvoimakkuusmittauksia Siilinjärven ratapihalla. Mittausten 
avulla nähdään, miten hyvin valaistukset ovat RHK:n vaatimusten tasolla. Samalla voidaan 
arvioida uusien valaistuksien riittävyyttä. 
 
Itse työn lopputuloksena saatavaa ohjetta sovelletaan mahdolliseen pilottikohteeseen. Sa-
malla nähdään, soveltuuko ohje oikeisiin sovelluksiin. Pilottikohteesta saadaan myös tär-
keää palautetta itse ohjeen toimintaan ja mahdolliset ongelmakohdat saadaan ratkaistua. 
 
Valaistuksen kustannuslaskenta rajattiin työn ulkopuolelle. Kustannuslaskennasta on ole-
massa jo erilaisia malleja. Työn sisältö on jo itsessään laaja ja kustannuslaskennasta saisi 







Tässä osiossa esitetään kaaviomalli, jonka mukaan suunnittelija voi edetä valaistuksen 
suunnittelussa. Kaaviossa on esitetty työn vaihe ja osio, jossa on kerrottu lisätietoa suunnit-
teluvaiheesta. Tavoitteena on antaa suunnittelijalle työtä nopeuttava ja looginen etenemis-




Kuva 2.1. Valaistussuunnittelun eteneminen. 
 
 
Suunnittelutyö aloitetaan ratapihan alueiden luokittelulla. Tarkka luokittelu takaa alueen 
käyttötarkoitukseen riittävän valaistuksen ja koko ratapihan valaistusvaatimusten täyttymi-
sen. Luokittelun jälkeen voidaan alueen valaistustason tavoitearvot asettaa vaatimukset 
huomioiden. 
 
Kun tiedetään kohteesta riittävä määrä lähtötietoja, mietitään maastokatselmuksen ajan-
kohta. Maastokatselmus on suunnittelutyössä pakollinen. Ilman maastossa käyntiä ei ole 
mielekästä toteuttaa valaistuksen suunnitelmaa. Maastokatselmuksella saadaan myös mo-




Valaistussuunnitteluohjelmista on saatavilla ilmaisversioita. Ohjelmat eroavat toisistaan 
paljon. Kohteen laajuuden ja vaatimustason perusteella sekä tämän työn vertailutuloksien 
avustuksella on kuitenkin helppoa valita tarkoitukseen sopiva ohjelma. Ohjelman valinnas-
sa kannattaa huomioida helppokäyttöisyys, monipuolisuus ja datan ulossaanti. 
 
Kun valaistussuunnitteluohjelmalla on saatu määritettyä valaisimien määrä, voidaan aloit-
taa laitteiden valinta. Valinnassa tulee ottaa huomioon rautateiden erityisvaatimukset. 
Myös mahdolliset laajennustyöt on syytä huomioida. 
 
Laitteiden määrittämisen jälkeen mitoitetaan ja tarkistetaan suojalaitteiden toiminta las-
kelmien perusteella. Valaistuksen mitoituksissa käytetään pääsääntöisesti lamppujen syt-
tymisvirtatietoja. 
 
Lopuksi tehdään vaaditut dokumentit suunnittelutyöstä. Dokumentointi on syytä aloittaa 
heti oikealla tavalla. Näin varmistetaan suunnitteluun laaditun aikataulun toteutuminen ja 




3 RATAPIHOJEN LUOKITTELU 
 
Ratapihojen luokittelu aloitetaan määrittelemällä ratapihan koko. Ratapiha luokitellaan 
kokonsa puolesta joko pieneksi, keskisuureksi tai suureksi. Tämä määrittely käy ilmi ura-
kan tarjouspyyntöasiakirjoista tai alueelle laaditusta ratasuunnitelmasta. Muussa tapaukses-
sa tilaaja määrittelee ratapihan koon projektin alkaessa. /3/ 
 
Rautatiealueilla valaistusvoimakkuusvaatimus on hyvin harvoin yli 50 luksia. Tästä syystä 
lähtökohta on, että koko alueen valaistus mitoitetaan vaativimman työskentelyalueen tason 
mukaisesti. /3/ 
 
Valaistussuunnittelun kannalta ratapiha-alueet on jaettu kolmeen ryhmään: 1) matkustaja- 
alueet, 2) ratapihojen kuormausalueet sekä 3) ratapihojen seisonta- ja huoltoraiteet sekä 
vaihtotyöalueet. Lisäksi kohteeseen voi sisältyä tasoristeyksiä ja järjestelyratapihoja. Rata-
pihoilla tasoristeyksiä on yleensä vain laituripoluille johtavilla teillä. /3/ 
 
Ratapihojen luokittelu eri tyyppeihin on helpointa tehdä RHK:n julkaisun ”Verkkoselostus” 
mukaan. RHK (Liikennevirasto) julkaisee joka vuosi uuden version verkkoselostuksesta. 
Verkkoselostus sisältää tietoa rataverkon rakenteesta sekä yleistä tietoa rataverkosta. Tähän 
työhön tärkeimmät osiot verkkoselostuksesta ovat eri ratapihojen ja asemien yksityiskoh-
taiset tiedot. Vuoden 2010 verkkoselostuksesta hyödynnetään liitettä 2 ”Rautatieliikenne-
paikkarekisteri”. /4/ 
 
Käytännössä ratapihojen luokittelu tehdään suunnittelutyön alkuvaiheessa hyvin nopeasti. 
Toisin sanoen luokittelu pyritään tekemään taulukkotietojen ja alueille annettujen vaati-
muksien avulla mahdollisimman suoraviivaisesti. Usein luokittelu on mahdollista tehdä jo 







Matkustaja-alueella valaistuksen tulee turvata matkustajien turvallisuus ja viihtyvyys. Alu-
eella huomiota on kiinnitettävä esimerkiksi myyntipisteisiin ja lippujen tarkastuspisteisiin. 
Lisäksi tulee huomioida kameravalvonnan asettamat vaatimukset valaistusvoimakkuudelle 
ja valaistuksen tasaisuudelle. /3/ 
 
Erityisiä kohteita on yleensä suurilla katetuilla asemilla, ja valaistussuunnittelussa ne tulee 
käsitellä omana kokonaisuutenaan /3/. Lisäksi on huomioitava asiakkaan erityisvaatimuk-
set ja kohteen erityispiirteet, jotka vaikuttavat valaistukseen. Esimerkiksi rakennusten si-
jainnit tulee huomioida valaisimien sijoituksessa. 
 
Luokittelu matkustaja-alueisiin voidaan tehdä RHK:n verkkoselostuksen avulla. Tässä 
työssä tarkastellaan vuoden 2010 verkkoselostusta, joka on voimassa 13.12.2009 ja 
11.12.2010 välisen ajan. Näin luokitteluun saadaan tarkat määritykset, varsinkin kun työn 
mahdollinen pilottikohde ajoittuu vuoden 2010 keväälle. 
 
Verkkoselostuksesta löytyvät kaikkien liikennepaikkojen ja asemien tiedot. Luokittelu 
matkustaja-alueeksi tehdään sen perusteella, onko liikennepaikalla verkkoselostuksen mu-
kaan henkilöliikennettä. Tämä tieto kerrotaan verkkoselostuksen liitteessä 2 ”Liikenne-
paikkatiedot”. Tarkasteltava liikennepaikka voi sisältää myös muita luokittelun mukaisia 
alueita. Tällöin liikennepaikkaa on tarkasteltava alue kerrallaan valaistussuunnittelussa. 
 
3.2 Ratapihojen kuormausalueet 
 
Kuormausalueet voivat olla pistemäisiä tai ratapihojen reunassa olevia lastausraiteita. 
Kuormausalueella valaistuksen tavoitteena on turvata työskentely ja samalla lisätä työn 
tuottavuutta. Hyvällä valaistuksella varmistetaan raidekaluston turvallinen toiminta ja hen-
kilökunnan työturvallisuus. On huomioitava, että kuormaajissa on itse kuormausta varten 




Verkkoselostuksen liitteessä 2 mainitaan, onko liikennepaikalla kuormauskenttä. Tämän 
perusteella voidaan todeta, onko liikennepaikalle suunniteltava kuormausalueen vaatimus-
ten mukaista valaistusta. 
 
3.3 Ratapihojen seisonta- ja huoltoraiteet sekä vaihtotyöalueet 
 
Aluetta käytetään vaunujen säilyttämiseen ja junien kokoamiseen. Valaistuksella varmiste-
taan ratapihahenkilökunnan turvallinen liikkuminen ja käyttötoimenpiteiden suorittaminen. 
Hyvä valaistus mahdollistaa myös vaihteiden ja muun ratainfran huoltotoimet. /3/ 
 
Alueella tulee huomioida myös vertikaalinen valaistusvoimakkuus. Esimerkiksi vaunujen 
tunnisteiden lukeminen laskumäkialueella ja vaunun pystypinnan hahmottaminen matkus-
tajalaiturilla vaativat riittävän vertikaalisen valaistusvoimakkuuden /3/. Valaistusvoimak-
kuuksista on kerrottu lisää luvussa 4. 
 
Alue luokitellaan seisonta- ja huoltoraiteisiin sekä vaihtotyöalueisiin jos ratapihalla ei ta-
pahdu matkustajaliikennettä tai tavaroiden kuormausta. Lisäksi verkkoselostuksesta on 




Tasoristeyksien luokittelu ei ole tämän työn kannalta kovinkaan tärkeä, koska tasoristeyk-
sien vaatimukset on selitettävissä hyvin yksinkertaisesti. Siispä tässä ohjeessa ei käsitellä 
tasoristeyksiä yksityiskohtaisesti. 
 
Yleiset maantien tasoristeysalueet valaistaan, jos yleinen tie on valaistu. Valaistusvoimak-
kuus määritellään samaan tasoon kuin radan ylittävän tien valaistus. Laituripolkujen taso-
risteykset valaistaan 1,5-kertaisella valaistusvoimakkuudella laiturivalaistukseen verrattu-






Alueen valaistuksen tulee olla tasainen sekä laadukas ja valaistusvaatimukset määräytyvät 
pääsääntöisesti alueella tehtävien toimenpiteiden mukaan. Työskentelyalueet tulee olla 
tunnistettavissa ja selkeästi havaittavissa. /3/ 
 
Valaistusvoimakkuuksien vaatimukset eri alueiden kesken eroavat kuitenkin hyvin vähän 
toisistaan. Valaistussuunnittelussa on huomioitava alueet, joissa vertikaaliselle valaistus-
voimakkuudelle asetetaan vaatimuksia. Tällaisia ovat esimerkiksi alueet, joissa on luettava 
vaunujen numeroita. /3/ 
 
Ratapiha luokitellaan järjestelyratapihaksi, jos alueella on vaihtotyömahdollisuus. Alueet, 
joilla vaihtotyömahdollisuus on olemassa, luetellaan verkkoselostuksessa. Vaihtotyömah-
dollisuudella tarkoitetaan seuraavaa: ”Rautatieliikennepaikan raiteisto on sen muotoinen, 
että vähintään veturin vaihtaminen vaunujonon toiseen päähän on mahdollista ilman, että 






Tässä luvussa tarkastellaan vaatimuksia, joita junarata-alueelle asennettaville laitteille ja 
laitteistoille asetetaan. Vaatimukset on koottu pääasiassa RHK:n määräyksistä. Suunnitte-





RHK:n julkaisussa ”Rautatiealueen valaistusvaatimukset” on esitetty valaistusvaatimuskri-
teerit CEN-standardin SFS-EN-12464-2 ”Ulkotyöalueiden valaistussuositukset” mukaises-
ti. /3/. 
 
Valaistusvaatimuksille on laadittu valmiita taulukoita. Tässä työssä perehdytään eri suurei-
den määrittämiseen käytännössä. Tarkoituksena on selvittää mistä vaaditut arvot tulevat ja 





Valaistusvoimakkuudet, eli valaistuksen luksi-arvot (lx) ovat vaatimuksissa tärkeimmässä 
roolissa. Tärkein suure on valaistusvoimakkuus vaakatasoon nähden. Yksittäisen valaisi-
men tuottama valaistusvoimakkuus vaakatasoon nähden saadaan laskettua kaavalla /14/ 
 




  on valaisimen valovoima pisteen suuntaan (cd) 
 on valaisimen kohtisuora etäisyys valaistavasta tasosta (m) 
 on valaisimesta pisteeseen suuntautuvan suoran ja valaisimen kautta  
 kulkevan normaalin välinen kulma (°) 
  on vaakatason valaistusvoimakkuus pisteessä (lx) 
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Lamppuvalmistajat ilmoittavat eri lampputyyppien valonjakokäyrät, joista voidaan käyttää 
valovoiman arvoja kaavaan (4.1). Valmistajat ilmoittavat yleensä lamppujen valovoimat 
yksikössä cd/ klm. Todellisen valovoiman määrittämiseksi valmistajan ilmoittama valo-
voimamäärä tulee kertoa lampun kilolumen-arvolla. Kohdan 4.1.3 taulukossa 4.1 on esitet-
ty yleisimpien ulkovalaistuksessa käytettävien lampputyyppien ominaisuuksia. 
 
Kuvassa 4.1 on havainnollistettu eri suureiden määräytymistä, kun tarkastellaan yhden 
pisteen valaistusvoimakkuuksia. Käytännössä valaisimen valonjakokäyrä hahmotetaan 
kuvan mukaisesti. Näin eri suureiden suunnat ja vaikutukset huomioidaan tarkemmin. Ny-
kyajan valaistussuunnitteluohjelmilla valonjakokäyriä voidaan tarkastella helposti suunnit-




Kuva 4.1 Yhden pisteen valaistusvoimakkuuksien määräytyminen. 
 
 
Kuvassa 4.1 näkyy myös vertikaalinen, eli pystysuoran tason valaistusvoimakkuus . Pys-
tysuoran tason valaistusvoimakkuus voidaan laskea kaavalla /14/ 
 




Pisteen valaistusvoimakkuus on sitä kaikkien valaisevien valaisimien valaistusvoimak-
kuuksien summa. Riittävään tarkkuuteen edellä mainituilla laskentakaavoilla päästään, jos 
etäisyys valaisimesta on vähintään kolme kertaa valaisimen suurin ulottuvuus. /14/ 
 
Ratapihaympäristössä käytetään valaistusvoimakkuuksien laskennassa niin sanottua piste-
verkkomenetelmää. Siinä alue jaetaan yhtä suuriin neliön muotoisiin alueisiin, ja valaistus-
voimakkuus lasketaan neliöiden keskipisteessä. Pisteverkko määräytyy tarkasteltavan alu-
een koon mukaan, ja ratapiha-alueilla maksimi pisteiden välinen etäisyys on viisi metriä 
/3/. Pisteiden laskenta on esitetty kohdassa 4.2. 
 
Ratapihoilla valaistuslaskentaa tehdään yleensä alueittain, eikä niinkään kerralla koko rata-
pihalle. Pisteverkko voikin olla hankalaa määrittää esimerkiksi vaihdealueille, joiden muo-
to ei välttämättä ole neliömäinen tai suorakaiteen muotoinen. Valaistussuunnitteluohjel-
malla tämä ei ole ongelma, mutta käytännössä valaistusvoimakkuuksia mitatessa voi olla 
hankalaa mieltää mittauspisteiden paikat. 
 
Jos valaistusvoimakkuuksia mitataan mittarilla, on hyvä soveltaa yllä mainittua viiden met-
rin vaatimusta. Alueella otetaan mittaustuloksia maksimissaan viiden metrin välein ja mit-
taustuloksista lasketaan keskiarvo. Todennäköisesti tällä yleistyksellä päästään riittävän 
tarkkoihin tuloksiin. 
 
RHK:n valaistusvaatimustaulukoissa on esitetty vaatimukset keskimääräisille valaistus-
voimakkuuksille   ja  . Keskimääräiset valaistusvoimakkuudet lasketaan 
kaavoilla (4.1) ja (4.2) saaduista yksittäisistä valaistusvoimakkuusarvoista. Keskimääräi-
nen valaistusvoimakkuus on laskettujen arvojen aritmeettinen keskiarvo. /14/ Eli 
 
  ∑   (4.3) 
 
jossa 
  on valaistusvoimakkuus Eh tai Ev i: nnen ruudun keskipisteessä (lx) 
 on ruutujen lukumäärä 




Kaavalla (4.3) voidaan laskea siis sekä vaakatason- että pystytason keskimääräinen valais-
tusvoimakkuus. Molemmille on esitetty omat vaatimuksensa, joten niille on hyvä laskea 
arvot erikseen. On kuitenkin huomioitava tarkasteltavan alueen käyttötarkoitus. Kaikilla 




Valaistusvoimakkuuksien lisäksi valaistuksen tasaisuudelle on määritetty vaatimukset. 
Tasaisuus määritetään eri valaistusvoimakkuusarvojen suhteesta. On huomioitava, että 
tasaisuudelle on annettu sekä minimi- että maksimiarvoja. RHK:n määrittämät valaistuksen 
tasaisuuteen liittyvät suhdeluvut ovat: /3/ 
 
!" #/% yleistasaisuus minimivalaistusvoimakkuuden (  ) 
suhde keskimääräiseen valaistusvoimakkuuteen ( ) 
!& #%'/# yleistasaisuus maksimivalaistusvoimakkuuden (()  ) 
suhde minimivalaistusvoimakkuuteen (  ). 
 
!"-arvo on vähimmäisvaatimus ja !& ilmoittaa suurimman sallitun arvon. Valaistuksen 
tasaisuus on hankala määrittää ratapihojen suuren pinta-alan vuoksi. Tasaisuudelle saadaan 
helposti eri arvoja mittausalueiden sijainteja muuttamalla. Valaistuksen tasaisuus on mah-
dollista määrittää valaistussuunnitteluohjelmalla. 
 
4.1.3 Värintoistoindeksi Ra 
 
Värintoistoindeksi Ra on lampputyypeistä riippuvainen. Lämpimälle valkealle loistelam-
pulle on määritetty arvo 50 ja hehkulampulla Ra-indeksi on lähellä arvoa 100. Käytännössä 
Ra-indeksi tarkoittaa sitä, miten hyvin lampputyyppi toistaa eri värit. Mitä suurempi Ra-
indeksi on, sitä paremmin värit toistuvat. /14/ 
 
Valaistuksen suunnittelussa on huomioitava eri lampputyyppien välillä olevat värintois-
toerot. Taulukossa 4.1 on esitetty yleisimpien ulkovalaistuksessa käytettävien lampputyyp-




Taulukko 4.1. Yleisimpiä ulkovalaistuksessa käytettäviä lampputyyppejä. Tehoarvojen perässä oleva numero 
(1…4) viittaa taulukon alareunan kuvaan lamppujen muodoista. Kaikilla taulukon lampuilla on keskimääräi-
nen elinikä > 6000 tuntia. /5/ 
Lampputyyppi Teho/ W 
Ra- in-
deksi Valovirta/ klm Kanta 
Elohopealamp-
pu 
50/ 80/ 125 (1) 45 - 49 1,8/ 3,7/ 6,3 E 27 
50/ 80/ 125 (1) 55 - 60 2,0/ 4,0/ 6,5 E 27 
250/ 400/ 700/ 1000 (1) 40 13,0/ 22,0/ 38,5/ 58,0 E 40 
250/ 400 (1) 50 14,0/ 24,0 E 40 
Sekavalolamp-
pu 
100/ 160 (1) 60 - 70 1,1/ 3,1 E 27 
250/ 500 (1) 60 - 70 5,7/ 13,0 E 40 
Monimetalli-
lamppu 
250/ 400 (1) 69 17,5/ 30,0 E 40 
250/ 400/ 1000/ 2000 (2) 65 17,0/ 31,0/ 81,0/ 18,9 E 40 
Suurpainenatri-
umlamppu 
50/ 70 (1) 20 3,4/ 5,6 E 27 
150/ 250/ 400/ 1000 (1) 20 14,5/ 26,5/ 49,0/ 130,0 E 40 
100/ 150/ 250/ 200 (1) 20 10,0/ 16,0/ 30,0/ 56,0 E 40 
150/ 250/ 400 (1) 65 12,2/ 22,0/ 38,0 E 40 
50/ 70 (3) 20 4,6/ 6,8 E 27 
100/ 150/ 250/ 400/ 1000 (3) 20 11,0/ 16,0/ 31,5/ 55,0/ 125,0 E 40 
150/ 250/ 400 (3) 65 12,7/ 23,0/ 40,0 E 40 









Taulukosta 4.1 nähdään, että suurpainenatriumlampuilla on huonoimmat värintoisto-
ominaisuudet. Tämä johtuu lampun ominaisesta keltaisesta valon väristä. Natriumlappuja 
käytetään kuitenkin niiden hyvän valotehokkuuden vuoksi. 
 
Rautatiealueiden valaistusvaatimuksissa värintoistoindeksin yleisin vaadittu arvo on 20. 
Näillä alueilla suurpainenatriumlamppu on hyvä vaihtoehto. Monilla alueilla vaaditaan 





Ra-arvoa ei siis määritetä matemaattisesti. Suunnitteluvaiheessa tulee katsoa alueittain, 
mitä lampputyyppiä käytetään koko alueen valaistukseen. Näin varmistetaan värintoisto-




Ulkoalueiden valaistuksen häikäisyn aste ilmoitetaan yleensä GR-arvolla. Häikäisy vaike-
uttaa yksityiskohtien näkemistä ja aiheuttaa epämukavuuden tunnetta. Häikäisy syntyy 
näkökentän sopimattomasta luminanssijakaumasta tai luminanssimäärästä. Myös nopeasti 
muuttuvat luminanssiarvot ja liian voimakkaat kontrastit aiheuttavat häikäisyä. /14/ 
 
GR-arvon määrittäminen voidaan tehdä matemaattisesti tai valaistussuunnitteluohjelmien 
avulla. Laskennassa käytettävien häikäisyarvon havaitsijoiden määrä riippuu valaisinpyl-
väiden etäisyyksistä. Havaitsijat tulee sijoittaa 1,5 metrin korkeuteen pylväs- tai mastovä-
lille 10 metrin välein aina puoliväliin asti. Havaitsija suunnataan 2 asteen kulmaan alaspäin 




Kuva 4.2. GR-häikäisyarvon havaitsijoiden sijoittaminen. Kuvassa on hahmotettu myös vasemman puoleisen 
valaisimen aiheuttaman häikäisyn havaitsija. /14/ 
 
 
Häikäisyarvon mittaamiseen tarvitaan luminanssimittari, johon on liitetty harsoluminanssin 
määrittämiseen tarkoitettu lisälaite. Valaistusvoimakkuusmittarilla pelkästään ei siis voida 
määrittää kaikkia vaatimuksia. GR-arvolle on laadittu laskentakaava: /14/ 
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*+  27 . 24log 345 467,9⁄ ; (4.4) 
jossa 
45 on harsoluminanssi, jonka valaisimet aiheuttavat havaitsijan silmien verkkokalvolle 
(cd/m2) 
46 on ympäristön aiheuttama harsoluminanssi (cd/m2) 
*+ on häikäisyn aste. 
 
Valaistuksen kokonaisharsoluminanssi Lvl on yksittäisten valaisimien tuottamien harsolu-
minanssien summa. Yhden valaisimen aiheuttama harsoluminanssi voidaan määrittää yhtä-
löllä: /14/ 
 
4  < = (4.5) 
 
jossa 
  on valaisimen tuottama valaistusvoimakkuus silmän kohdalla ja katsesuuntaa vastaan 
kohtisuorassa olevalla tasolla (lx) 
>  on katsesuunnan ja valaisimen suunnan välinen kulma (°) 




Jos ympäristön harsoluminanssi Lve halutaan määrittää laskemalla, voidaan käyttää likiar-
vokaavaa: /14/ 
 
46  0,035B CD  (4.6) 
 
jossa 
  on alueen keskimääräinen valaistusvoimakkuus (lx) 
B  on maan pinnan heijastussuhde (yleensä 0,2). 
 
45 ja 46 voidaan mitata häikäisylinssillä varustetulla luminanssimittarilla. Käytännössä 
ne määritetään valaistussuunnitteluohjelmalla, ja niiden perusteella GR-arvo on helppoa 
laskea kaavalla (4.4). 
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Vaatimuksissa esiintyvä GRav määritetään laskettujen häikäisyarvojen keskiarvolla. GRmax 
taas on suurin saatu arvo ratapihan alueelta. Vaatimuksissa ei ole suurta eroa GRav-arvojen 
ja GRmax-arvojen välillä. Sallitut GRav-arvot ovat 30 – 45 ja GRmax-arvot 35 – 50. /3/ Va-
laistussuunnittelussa häikäisyarvot eivät ole kovinkaan määrääviä, mutta alueille kannattaa 
GR-arvoja laskea ainakin pistokokein. 
 
4.2 Valaistuslaskennan pisteverkko 
 
Pisteverkko määräytyy alueen koon mukaan. Suurin sallittu pisteiden välinen etäisyys on 
kuitenkin viisi metriä. Laskentapisteiden määrän laskennassa tarvitaan alueen sivun pituut-
ta. Suuntaa antava laskentapisteiden määrä (E) lasketaan kaavalla: /3/ 
 
E  &7,·GHIJK (4.7) 
 
jossa 
E on sivun laskentapisteiden määrä 
L on alueen sivun pituus. 
 
Kaavalla (4.7) lasketut laskentapisteet sijoitetaan alueelle kuvan 4.3 mukaisesti. Kuvassa 
ympyrä tarkoittaa laskentapistettä. Ympyröiden keskipisteiden suurin sallittu etäisyys on 










Käytännössä laskentapisteet merkitään valaistussuunnitteluohjelmalla suoraan pohjaku-
vaan. Nykyisissä valaistussuunnitteluohjelmissa pisteverkon pisteiden määrää ja muotoa 
voidaan muokata helposti. Jos alueen reunoilla oleville valaistusvoimakkuuksille on asetet-








Ratapihoilla alueiden reunojen valaistusvoimakkuuksille ei yleensä esitetä erityisvaatimuk-
sia. Yleensä riittää, että valaistus täyttää vaatimukset junaradan läheisyydessä. Kuvan 4.4 
tapauksessa pisteverkon reunan valaistusvoimakkuudet lasketaan painotetulla keskiarvolla 




M ∑ NOHCPQR ∑ STOPQR∑ UUäWOIH
  (4.8) 
 
 




Valaistusasennuksen suunnittelussa määritetään asennukselle alenemakerroin. Alenema-
kertoimeen vaikuttavat valitut valaistuslaitteet ja asennusympäristö. Alenemakerroin on 
vanhan valaistusasennuksen valaistusvoimakkuuden suhde samoissa oloissa olevaan uu-
teen valaistusasennuksen valaistusvoimakkuuteen. /14/. RHK:n vaatimuksissa alenemaker-




Alenemakertoimen päätavoite on valaistuksen säilyttäminen tasaisena koko valaistuksen 
elinkaaren ajan. Lamppujen valovirta heikkenee iän ja valaisimien likaantumisen vaikutuk-
sesta. Valaistuksen suunnitteluvaiheessa valaistusasennukselle määritetään alenemakertoi-
men avulla huoltoajankohta. Käytännössä huoltoon suunnitellaan lamppujen ryhmävaihto-
väli, jolloin lamput vaihdetaan vaikka ne toimisivatkin vielä. /3/ 
 
Taulukossa 4.2 on esitetty alenemakertoimia lampputyyppien ja ympäristön saasteisuuden 
perusteella. Lähtökohtaisesti ympäristön saasteisuus on normaali. Saasteisuus tulee kuiten-
kin määrittää tilaajan kanssa, jos sitä ei ole ratasuunnitelmassa määritetty. /3/ 
 
 




Jos taulukon 4.2 lampputyypeistä tai kotelointiluokasta poiketaan, alenemakerroin ja huol-
toväli määritetään CEN-standardin SFS-EN-12464-2 ” Ulkotyöalueiden valaistussuosituk-
set” mukaisesti /3/. Suunnittelutyön nopeuttamiseksi on syytä käyttää pääsääntöisesti tau-




4.3.2 Huoltosuunnitelman määrittely 
 
On luonnollista määrittää kohteeseen huoltosuunnitelma samalla kun määritetään alenema-
kerrointa. Huoltosuunnitelma on järkevintä määrittää alueittain. Näin valaistuksen huolto 
saadaan suunniteltua turvalliseksi ja valaistuksen kannalta hyödylliseksi. 
 
Aluekohtaiseen huoltosuunnitelmaan on syytä merkitä ainakin seuraavat tiedot: 
 
• Ratapihan nimi 
• Alueen luokitus 
• Valaistustarkastuksien väli 
• Valaistuksen ryhmitystieto (keskus, ryhmä) 
• Alueella käytettyjen lamppujen tyypit ja kappalemäärät 
• Ryhmävaihtoväli 
• Huoltoon tarvittavat koneet (nosturit, yms.) 
• Jännitekatkojen tarve (vain vanhat valaistukset) 
• Valaisimien suuntaustieto 
• Valaisimien ja lamppujen valmistajat. 
 
Valaistustarkastuksien välit on esitetty RHK:n julkaisussa ”Rautatiealueen valaistusvaati-
mukset” seuraavasti:  
 
”Matkustaja-alueilla sekä järjestelyratapihoilla tulee tehdä valaistustarkastus aina 4 kuu-
kauden välein ja muilla alueilla 2 kertaa vuodessa. Kaikki valaistukset tulee koekäyttää ja 
tarkastaa aina heinä-elokuun aikana.” /3/ 
 
Valaisimien suuntaustiedot saadaan valaistussuunnitteluohjelmien raporteista. Luvussa 9 
on käsitelty valaistussuunnitteluohjelmia tarkemmin. Järkevintä on ilmoittaa suuntaustieto 
asteina. On kuitenkin huomioitava, että valaistussuunnitteluohjelmat käsittävät suuntauk-





Valaisimien ja lamppujen valmistajatiedot on hyvä mainita huoltosuunnitelmassa. Nämä 
tiedot saadaan myös valaistussuunnitteluohjelmalla tehdyistä valaistussuunnitelmista. Esi-
merkiksi huoltoihin valmistajatietojen perusteella saadaan varaosat järjestettyä etukäteen. 
 
Hyvin laadittu huoltosuunnitelma varmistaa valaistusvaatimusten täyttymisen koko asen-
nuksen elinkaaren ajaksi. Itse huoltotoimenpiteisiin kuuluvat lamppujen ja rikkoutuneiden 
komponenttien vaihdot, valaisimien pesu ja suuntauksen tarkistus. /3/ 
 
4.3.3 Ryhmävaihtojen ajoitukset 
 
Valaistushuolto pyritään suorittamaan ryhmävaihtona alueittain. Ryhmävaihdon ajankoh-
taan vaikuttavat lamppujen tyypit ja alueen käyttötarkoitus. Suurpainenatriumlampuille 
ryhmävaihto suoritetaan 16 000 tunnin välein ja monimetallilampuille 10 000 tunnin vä-
lein. Järjestelyratapihoilla ryhmävaihto suoritetaan 12 000 tunnin välein lampputyypistä 
riippumatta. Muissa tapauksissa noudatetaan aluekohtaista huolto-ohjetta. /3/ 
 
Oikein ajoitetut ryhmävaihdot pienentävät huoltotöistä tulevia kustannuksia. Ryhmävaih-
doilla yksittäisten valaisimien vioittuminen vähenee ja valaisinhuoltoja ei tarvitse suorittaa 
niin useasti. 
 
4.3.4 Yksittäisvaihtojen ajoitukset 
 
Yksittäisvaihto suoritetaan alueella, jos 10 % valaisimista on viallisia. Jos viallinen valai-
sin sijaitsee kriittisessä paikassa, on se huollettava välittömästi havainnon jälkeen. Muuten 





4.3.5 Valaistuksen hyötysuhde 
 
Yksittäisen valaisimen hyötysuhde tarkoittaa valaisimesta poistuneen valovirran suhdetta 
siinä olevan lampun valovirtaan. Yksittäinen valaisin on kuitenkin vasta osatekijä valais-
tuksen kokonaishyötysuhteeseen /5/. Ratapihoilla huomioidaan alueen kaikkien lamppujen 
yhteenlaskettu valovirta ja alueen pinta-ala. Asennuksen hyötysuhde X lasketaan kaavalla: 
/3/ 
 
X  C·YZ  (4.9) 
 
jossa 
  on tavoiteltu valaistusvoimakkuuden keskiarvo (lx) 
[  on alueen pinta- ala (m2) 
Θ  on asennuksen lamppujen yhteenlaskettu valovirta (lm). 
 
Hyötysuhteen minimitaso on 0,25…0,30, tavoitetaso 0,30…0,40 ja hyvä > 0,40. Hyö-
tysuhde on alueen koosta ja muodosta riippuvainen. Siksi joillakin alueilla hyvän tason 
saavuttaminen voi olla hankalaa. Siksi varsinkin pienillä alueilla myös minimitaso tulki-




Lampun valotehokkuus tarkoittaa lampun valovirran suhdetta sen käyttämään tehoon. Toi-
sin sanoen valotehokkuus ilmoittaa, miten suuri osa lampun käyttämästä energiasta muut-
tuu valoksi. Valotehokkuuden yksikkö on lm/ W. /3/ 
 
Valotehokkuuksien arvoille on annettu vaatimukset taulukon 4.3 mukaisesti. Valotehok-
kuuksien arvot saadaan lamppuvalmistajilta. Lampputehoissa huomioidaan liitäntälaittei-





Taulukko 4.3. Valotehokkuuksien vaaditut arvot eri tehoalueilla. /3/ 
Tehoalue/ W Valotehokkuus (lm/W) 
yli 1000W, alle 2000W 85 
yli 400W, alle 1000W 80 
yli 125W, alle 400W 75 
yli 70W, alle 120W 70 
yli 50W, alle 70W 65 






Valaistusasennuksen aiheuttamat häiriövalot ratapihan ympäristöön huomioidaan suunnit-
teluvaiheessa. Valaisimien tyyppien valinta ja suuntaaminen suunnitellaan siten, että häi-
käisy on mahdollisimman vähäistä. Valonheittimien maksimivalovirran suuntautuminen 
sallitaan korkeintaan 75 asteen kulmaan. /3/ 
 
Häiriövalojen määrityksessä tarkasteltava alue luokitellaan aluksi E-alueisiin. E-luokitus 
tulee sen mukaan, mihin alueen ympäristön valaistus on verrattavissa. Ympäristön valais-
tukselle annetaan neljä eri määritystä: /3/ 
  
  E1; Pimeä, luonnontilainen 
  E2; Vähäistä alueellista valaistusta, maalaismainen 
  E3; Keskitasoista alueellista valaistusta, esikaupunki 
  E4; Voimakasta alueellista valaistusta, kaupunki 
 








Taulukosta 4.4 nähdään, että kaupunkien läheisyydessä sallitaan suhteellisen suuret häiriö-
valojen arvot. Monilla ratapihan alueilla on vaatimuksena paljon pienempiä valaistusvoi-
makkuuksien arvoja lukseina. Kaupunkien läheisyydessä olevalla ratapihalla häikäisyarvo-





5 TEKNISET VAATIMUKSET 
 
Tässä luvussa perehdytään valaistukseen liittyville laitteistoille asetettuihin määräyksiin. 
Sähköteknisessä suunnittelussa noudatetaan kunkin vuoden voimassa olevia SFS 6000 -
standardin ohjeita ja määräyksiä. Maadoitukset toteutetaan RHK:n B-sarjan julkaisujen 
mukaisesti. 
 
Tässä työssä käsitellään pylväiden, keskuksien ja jakokaappien teknisiä vaatimuksia sekä 
sijoituksen kannalta tärkeitä huomioita. Lisäksi tarkastellaan kaapelointia RHK:n maa-
alueilla ja vanhojen asennuksien käyttömahdollisuutta. Valaisinmastot suunnitellaan 
RHK:n määräyksien ja ohjeiden mukaisesti. Tästä työstä mastot rajattiin pois. 
 
5.1 Työturvallisuuden huomioiminen 
 
Laitteiden sijoituksissa ratapiha-alueella on huomioitava laitteiden huoltotyöt. Laitteet py-
ritään sijoittamaan siten, että huoltotyöt voidaan tehdä turvallisesti eivätkä huoltotyöt häi-
ritse muuta ratapihalla tapahtuvaa liikennettä. Tämä ei ole kaikissa tapauksissa mahdollis-
ta. Tällöin merkitään kohdan 4.3.2 huoltosuunnitelmaan mahdolliset ongelmakohdat. 
 
Pääsääntöisesti huoltotoimenpiteiden suorituksessa tulee huomioida julkaisun Radanpidon 
turvallisuusohjeet (TURO) /13/ ohjeita ja määräyksiä. Jo suunnitteluvaiheessa on hyvä 
tietää turvallisuusvaatimukset. Valaistusasennuksen helppo huollettavuus saavutetaan, kun 




Rata-alueella käytettävien valaisimien tulee olla CE-merkittyjä ja valmistettu standardisar-
jan SFS-EN 60598 mukaisesti. Valaisimien sähkömagneettisten häiriöiden suojaus tulee 
olla EMC-direktiivin 2004/108/EY mukainen. Valaisimien kotelointiluokka on oltava vä-




Valaisimien on oltava kompensoituja ja tehohyötysuhteeltaan vähintään 0,90. Lisäksi va-
laisimien huolto suunnitellaan helpoksi. /3/ Suunnitteluvaiheessa valaisimien tyypin, ra-
kenteen ja sijoituksen määrittämisessä pidetään huoltotöiden helppous yhtenä tavoitteena. 
 
Valaisimien asennuskorkeus asetetaan siten, että valoa pääsee myös vaunujen väliin. Tau-





Taulukko 5.1. Valaisimien suurimmat sallitut etäisyydet toisistaan suhteessa asennuskorkeuteen. /3/ 
Asennuskorkeus h Valaisimien väli 
12 m 1,0 x h 
14 m 1,1 x h 
20 m 1,2 x h 
25 m 1,2 x h 




Valaisintyypin valinnassa on syytä huomioida suuntauksen säätömahdollisuus. Energiate-
hokkuuksien ja valaistukselle muiden asetettujen vaatimusten vuoksi valaisimia tulee alu-
eille optimaalinen määrä. Joissakin tapauksissa valaisimien hyvillä suuntausominaisuuksil-
la vaatimukset saadaan toteutumaan helposti. 
 
Valaisimien häikäisyominaisuudet huomioidaan valaisintyypin määrityksessä. Valonheit-
timien tulee olla valonjaoltaan epäsymmetrisiä häiriövalon pienentämiseksi /3/. Valaisin-
valmistajien ilmoittamiin tyyppikohtaisiin heijastimien ja lasien ominaisuuksiin kannattaa 






RHK:n julkaisun ”Rautatiealueen valaistusvaatimukset” mukaan puupylväiden tulee olla 
kreosoottiöljy- tai kuparikyllästettyjä ja standardin SFS 2662 mukaiset. Rautatiealueilla 
olevien puupylväiden latvahalkaisijoille on annettu pylvään pituuden mukaan taulukon 5.2 
mukaiset minimiarvot. Lisäksi puupylväiden latva on suojattava pylväshatulla. /3/ 
 
 




Metallipylväiden on oltava kuumasinkittyjä teräskartiopylväitä ja standardin SFS 5269 
vaatimusten mukaiset. Laiturille asennettavien pylväiden on täytettävä jäykkyysluokan 
kaksi (2) vaatimukset, ja pylväissä tulee olla kaksi (2) kytkentäluukkua mahdollisten pyl-
vääseen tulevien muiden järjestelmien vuoksi. /3/ 
 
Metallipylvään jalusta mitoitetaan pylvään koon mukaan ja varustetaan sellaisella muhvil-
la, että siihen voidaan liittää 110 mm:n suojaputki kaapeleita varten. Jalustan ja lähimmän 
kaapelikanaalin välille suunnitellaan putkireitti. Jalustoina käytetään betonielementtijalus-
toja, joissa on säätöruuvikiinnitys. Lisäksi laiturialueelle suunnitellaan tarvittaessa jalusto-
jen auraussuojia. /3/ 
 
Pylväät sijoitetaan siten, ettei mikään valaisinpylvään osa ole aukean tilan ulottuman 
(ATU) sisäpuolella. Pylväissä olevien valaisimien huoltotoimet on oltava tehtävissä ilman 
jännitekatkoa tai raidevarausta. Lisäksi valaisinpylväiden sijoituksessa huomioidaan pie-
nimmät sallitut työskentelyetäisyydet sähköratajärjestelmästä. /3/ 
 
Pylväisiin tulevien sulakkeiden ja johdonsuojakatkaisijoiden mitoitus on esitetty kohdassa 
7.3. Lähtökohtaisesti jokaiseen puu- ja metallipylvääseen sijoitetaan omat sulakkeensa. 
RHK:n julkaisussa ”Laitetilojen ja valaisimien maadoittaminen” on esitetty mallikuvia 





Tässä työssä perehdyttiin vain valaistuskeskuksiin. Ratapihoilla valaistuskeskus sijoitetaan 
kaapelinjakokaappiin. Jakokaappien materiaali on alumiinia ja seinämän vahvuus vähin-
tään 3 mm. Muilta osin kaappien materiaalit ja rakenteet ovat standardin SFS 2533 mukai-
set. Kaappien kiinnitykset ovat yhteensopivia standardin SFS 2534 mukaisiin jalustoihin. 
/3/ 
 
Valaistuskeskuksiin suunnitellaan ryhmäkohtaiset A-0-K-kytkimet. Valaisinlähtöjen kon-
taktorit mitoitetaan ryhmän maksimisyttymisvirtojen mukaan. Lisäksi valaistusryhmiin 
suunnitellaan tuntilaskurit, joista kohdan 4.3 ryhmävaihtojen ajankohdat voidaan tarkistaa. 
/3/. 
 
Liitteessä 4 esitetty keskuksen ohjauspiirikaaviomalli on suunniteltu kaikille mahdollisille 
ratapihan valaistuksen tarpeille. Piirikaavioissa näkyvien komponenttien perusteella kes-
kuksen koko on esimerkiksi 520x700x110. Komponenttien kokotiedot on otettu valmistaji-










Pääkytkin  (max 35 mm2 kaapeli) 70 x 45 70 Krausnaimer 
Huoltokytkin 52 x 44,7 64,3 Krausnaimer 
Kontaktori + apukoskettimet 45 x 59 61,5 + 17 Benedict 
Kela 45 x 59 61,5 Benedict 
Aikarele 17,5 x 85 58 Hager 
Tuntilaskuri 17,5 x 85 61,5 Müller 
Monikanavainen viikkokello 106,5 x 90 60 Legrand 
Johdonsuojakatkaisija 17,5 x 83 68 Hager 
Riviliitin 2,5 mm2 johtimelle 5,1 x 42 36 AS- Sähkötukku Oy 
Riviliitin 10 mm2 johtimelle 8 x 40 44 AS- Sähkötukku Oy 





Kaikki taulukon 5.3 komponentit ovat monikanavaista viikkokelloa lukuun ottamatta DIN-
kiskoon soveltuvia. Lisäksi keskuksen koon määrityksessä on huomioitu tyhjän tilan tarve 
kertoimen 1,3 avulla. Kuvassa 5.1 on esitetty malli komponenttien sijoituksesta valaistus-
keskukseen. Sama kuva on esitetty myös liitteessä 3. 
 
 




On kuitenkin mahdollista, että ohjauskaavio on liian laaja jonkin pienen alueen valaistuk-
sen ohjaukseen. Tällöin ohjauskaaviosta poistetaan turhat komponentit. Näin myös kes-
kuksen tilantarve pienenee. Jos ryhmien määrä vähenee, on esimerkiksi 550x550x110- 
kokoinen keskus hyvä vaihtoehto. Komponenttien sijainnit suunnitellaan uudelleen pie-
nempään keskukseen. 
 
Valaistuskeskuksen ohjauspiiri on johdotettu 1,5 mm2 kuparijohtimella. Pääkytkimenä on 
käytetty nimellisvirraltaan 80 A kytkintä, johon on mahdollista kytkeä maksimissaan 35 
mm
2
 johdin. Pääkytkimen ja ryhmäsulakkeiden välinen johdin on 10 mm2 kuparia, jos syö-
tössä sulake on 35 A. Johdin voi olla 6 mm2, jos syötössä on 25 A sulake. 
 
Keskukselle ei ole syytä suunnitella omaa maadoitus- ja nollakiskoa. Koska valaistuskes-





Jakokaapit sijoitetaan siten, että niiden ovet avautuvat radasta poispäin. Lisäksi kaapin 
sijainti määritetään mahdollisimman hyvän kulkureitin varrelle. Jos jakokaappiin sisältyy 
esimerkiksi valaistuskeskus, saattaa jakokaapilla olla suurtakin käyttöä. Lisäksi kaapelinja-
kokaapin tulee olla RHK:n maa-alueella. 
 
Ratapihalla käytetään valaistuskeskukselle pääsääntöisesti omaa jakokaappia. Jakokaappi-
en määrä ratapihalla määräytyy siitä lähtevien kaapeleiden pituuksista (ks. kohta 7) ja va-
laistuksen ohjauksen tavoitteista. Ohjauskaavion laadinnassa voidaan soveltaa kohdassa 7 
esitettyä mallia. 
 
Pienillä ratapihoilla yhdellä valaistuskeskuksella saadaan ohjattua suurikin osa valaistuk-
sesta. Suuremmilla ratapihoilla matkojen kasvaessa on järkevää sijoittaa keskuksia tiheäm-




Jakokaappeihin varataan tilaa viiden 25 mm2 kuparijohtimen päämaadoituskiskolle. Myös 
keskuksen dokumenttien tilantarve tulee huomioida. Jakokaapin jalustaan varataan tukikis-
kot maakaapeleiden kiinnitystä varten. 
 
5.6 Vanhojen asennusten huomioiminen 
 
Valaistusasennuksen suunnittelussa huomioidaan kohteen nykyiset tai kohteeseen suunni-
tellut asennukset. Esimerkiksi alueella olevien turvalaitteiden kaapelireitit hyödynnetään 
koska lähtökohtana on, että valaistusta uusitaan tai lisätään turvalaitteiden kanssa samanai-
kaisesti. 
 
Jos meneillään olevissa turvalaiteasennuksissa hyödynnetään vanhoja kaapelireittejä, tar-
kastellaan kaapelireittien riittävyyttä valaistukselle. Turvalaitteiden kaapeloinnit menevät 
tärkeydessä valaistuskaapelointien edelle. Valaistukselle tulee rakentaa omat kaapelireittin-
sä, jos vanhoja kaapelireittejä ei voi hyödyntää. 
 
Valaistukselle on monissa tapauksissa kallista ja hankalaa toteuttaa ratapihaympäristössä 
omat kaapelireittinsä. Tämän vuoksi on syytä tehdä tiiviisti yhteistyötä turvalaitesuunnitte-




Lähtökohtaisesti valaistusta suunnitellaan ratapihoille jo olemassa olevien järjestelmien 
lisäksi. Ratapihan rakenteen muuttuessa voi myös tulla vastaan alueittain täysin uuden va-
laistuksen suunnittelua. Valaistussuunnittelun kannalta maastokatselmuksen ajankohta on 
silloin, kun tarkasteltavalle ratapihalle on saatu määritettyä seuraavat asiat: 
 
• Ratapihan piirustukset (olemassa olevat valaistusasennukset) 
• turvalaitteiden kaapelireitit ja niiden käyttömahdollisuus 
• tarkasteltavan alueen valaistuksen tavoitteet ja alueen luokitus (ks. osat 3 ja 4) 
• alustava suunnitelma uusien valaisimien paikasta 
• valaisimien määrät valaistussuunnitteluohjelman avulla 
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• keskusten ja jakokaappien lukumäärä valaisimien lukumäärän mukaan 
• vanhojen keskuksien hyödyntäminen uusiin valaistusryhmiin. 
 
Maastokatselmuksessa tarkastellaan vanhan valaistuksen kuntoa ja tehokkuutta. Uuden 
valaistuksen hyöty häviää, jos alueen vanha valaistus on huono. Myös valaisimien suunta-
ukseen kiinnitetään huomiota. Mahdollisten häikäisy- ja häiriövalojen syntyminen saattaa 
aiheuttaa suuntauksien muuttamista alkuperäisestä suunnitelmasta (ks. kohta 4.3.7). 
 
Valaistuksien ohjaustapojen nykytilanne kartoitetaan maastokatselmuksessa. Nykyajan 
suuntauksena on suunnitella valaistuksiin kaukokäytön mahdollisuus. Usein ratapihoilla 
valaistuksen ohjaus on toteutettu hajautetusti, ja esimerkiksi suorittajan tilasta ei saada ra-
tapihan valaistusta ohjattua kuin osittain. 
 
Maastokatselmuksessa pohditaan keskitetyn ohjauksen mahdollisuutta. Jos ratapihan va-
laistus kytketään monesta kohtaa päälle, on hyvä esittää tilaajalle parannusehdotuksia. On 
kaikkien etu, että valaistusta ohjataan yhdestä paikasta. Valaistuksen maastokatselmukses-
sa huomioidaan seuraavat asiat: 
 
• Valaistusohjauksien nykytilanne, uudistamisen tuomat edut 
• uusien valaisimien toteutusmahdollisuus (kaapelireitit, radan geometria) 
• uusien keskuksien maadoitusmahdollisuudet (varsinkin vaihdealueella, jossa 
maadoituksien liityntöjä paluukiskoon on rajoitettu) /11/ 
• valaistuksen tason silmämääräinen arvio (tasaisuus, valaistusvoimakkuus, suun-
taukset) 
• valaistukseen vaikuttavat esteet (esimerkiksi vaunut ja sähköradan rakenteet, ks. 
kohta 5.2) 
• valaistuksen huoltotöiden toteutus (ks. kohta 5.1) 
• ympäristöön syntyvät häiriövalot, E-luokitus (ks. kohta 4.3.7) 
• vanhojen ryhmien laajennusvarat. 
 
Erityisvaatimuksia sisältävissä kohteissa on hyvä tehdä maastokatselmus jo ennen uuden 
valaistuksen suunnittelun aloittamista. Tällaisia ovat esimerkiksi sähköradan läheisyyteen 
tulevat valaisimet. Maastokatselmuksessa listataan mahdolliset esiin tulleet ongelmakohdat 
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tilaajan kanssa. Samalla sovitaan ongelmien ratkaisutapoja, joiden perusteella suunnittelu 
voidaan aloittaa. 
 
Jos valaistusta suunnitellaan vanhojen ryhmien lisäksi, vanhojen ryhmien laajennusvarat 




Kaapeloinnissa noudatetaan RHK:n julkaisun ”Yleisohje johdoista ja kaapeleista Ratahal-
lintokeskuksen alueella” /6/ ja standardin SFS 6000 /1/ ohjeita ja määräyksiä. Tässä työssä 
tutustutaan suunnitteluvaiheessa merkittävimpään ratapihan kaapelointiin. 
 
Kaapeleiden osalta suunnitelman sisältöön voidaan soveltaa niin sanotun ”risteämäluvan” 
hankintaan vaadittuja suunnitelmia. Itse risteämäluvat anotaan turvalaitesuunnittelun kans-
sa samanaikaisesti, jos mahdollista. 
 
RHK:n julkaisun ”Yleisohje johdoista ja kaapeleista Ratahallintokeskuksen alueella” mu-
kaan suunnitelman sisältö johtojen osalta on seuraava: /6/ 
 
• johdon rakentamispaikka (liikennepaikkojen väli ja ratakilometri sekä lähimpien 
sähköratapylväiden numerot ja etäisyydet niistä) 
• rakentamisaika 
• johdon tyyppi, jännite ja käyttö 
• johdon asennustapa 
• johdon suunniteltu reitti 
• pylväiden paikat 
• rautatiealueelle tulevat laitteet ja rakennelmat kuten jakokaapit tms. 
• tontin aluerajat. 
 
Edellä mainittujen lisäksi ilmoitetaan tapauskohtaisia lähtötietoja riippuen johdon tyypistä, 
asennettavista laitteista ja kohteen sijainnista. Ratapiha-alueilla suositaan maakaapeleiden 




• kaapelin tyyppi 
• kaapelin asennussyvyys 
• kaapelin asennustapa (kaivu, suojaputki) 
• kaapelin suojaus (suojaputken tyyppi, suojausputken pituus, merkkipaalut yms. pai-
kat) 
• suojaputken asennustapa (tunkkaus, poraus, lyönti, kaivu). /6/ 
 
 
Valaistussuunnitelmaan sisältyvistä kaapeloinnin dokumenteista on lisätietoa tämän työn 






Tässä luvussa tutustutaan valaistusasennuksien maadoituksiin. Ratapihan eri järjestelmien 
maadoitukset ovat itsessään liian laaja käsite tähän työhön. Luvussa selvitetään, miten 
maadoitukset tulee huomioida valaistussuunnittelussa. Pääsääntöisinä lähteinä ovat RHK:n 
julkaisut ”Laitetilojen ja valaisimien maadoittaminen” /9/ ja ”Rautatiealueelle tulevien 
kiinteiden laitteiden ja rakenteiden maadoitussuunnittelu” /11/. 
 
Tässä työssä käsitellään lähinnä keskuksien ja valaisinpylväiden maadoituksia pintapuoli-




Jakokaapissa tulee olla sellainen maadoituskisko, johon sähköratamaadoitus voidaan kyt-
keä /3/. Pääsääntöisesti valaistuksen jakokaapit pyritään sijoittamaan sähköradan vaaraetäi-
syyden ulkopuolelle. 
 
Vaaraetäisyyden sisäpuolella jakokaappiin sijoitetaan PE-SR-kisko, johon jakokaapin run-
ko ja paluukisko yhdistetään. Erillistä PE-SR-kiskoa ei tarvita, jos tarvittavat PE-SR-
yhdistykset voidaan muuten tehdä keskuksen sisällä. PE-SR-kisko on sähköradan paluu-
kiskon PE ja PE-PJ on pienjänniteverkon PE. /11/ 
 
PE-SR-kiskoa ja PE-PJ-kiskoa ei saa yhdistää kuin pääkeskuksella. Jakokaapissa PE-PJ ja 
PE-SR tulee olla kuitenkin mahdollista liittää yhteen työkalulla avattavalla tai suljettavalla 
liitoksella, kun kaappi sijaitsee vaaraetäisyyden sisäpuolella. /11/ Keskuksien ja valaisimi-




Tässä työssä keskuksella tarkoitetaan valaistuksen ohjaukseen ja valaistusryhmien syöttä-
miseen tarkoitettua, kentälle jakokaappiin sijoitettavaa keskusta. Keskukseen kuuluu koh-
dan 5.4 kalusteet. 
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Suojamaadoitukselle varataan liityntämahdollisuus jakokaapissa sijaitsevaan PE-SR-
liittimeen. Keskuksen runkoon varataan tilaa 25 mm2 kuparijohtimen liittämiseksi kaapeli-
kengällä. 
 
Jos keskuksen jakokaappi sijaitsee sähköradan turvaetäisyyden ulkopuolella, on keskuksen 
runko maadoitettava pienjännitepuolen liittimestä esimerkiksi 10 mm2 kuparijohtimella. 
Muussa tapauksessa keskuksen rungon maadoitus toteutetaan jakokaapin maadoitusliitti-




Metalli- ja puupylväät maadoitetaan sähköradan maadoittamista edellyttävillä alueilla. 
Maadoitus toteutetaan raiteen puoleiselle sivulle asennettavalla 25 mm2 kuparijohtimella 
liitteen 2 mukaisesti. Valaisimen liitäntäkotelo varustetaan huomautustekstillä ”Ryhmäjoh-
don PE irti”. Myös valaisimien sijoituspiirustuksiin merkitään sama huomautus. /9/ /11/ 
 
Puupylvään maadoitusjohtimen suojakouru maadoitetaan esimerkiksi C-liittimellä maadoi-





Rakenteisiin tulevat valaisimet maadoitetaan paluuvirtapiiriin, jos ne sijaitsevat maadoitus-
ta edellyttävällä alueella. Jos valaisimessa ei ole liitintä 25 mm2 kuparijohtimelle, valaisin 
varustetaan metallihäkillä. Metallihäkki maadoitetaan paluuvirtapiiriin ja valaisimen maa-
doitusliitin yhdistetään 6 mm2 kuparijohtimella metallihäkkiin. /11/ 
 
Suojausluokan 2 valaisimiin ei tarvitse asentaa metallihäkkiä. Paikoissa, joissa ei ole rata-






Valaisimien tyyppi määrätään jo valaistuslaskentojen yhteydessä. Valaisinryhmän mitoitus 
aloitetaan määrittämällä valaistuksen kuormitusvirran suuruus. Ensin lasketaan valaistus-
ryhmän valaisimien kappalemäärät ja sitten katsotaan käytetyn lampputyypin syttymisvir-
ta. Syttymisvirta-arvo kerrotaan valaisinmäärällä ja tulokseksi saadaan ryhmän suurin 
mahdollinen kuormitusvirta. Kuormitusvirran perusteella määritetään ryhmän alustava 
sulakekoko. 
 
Alustavan sulakevalinnan jälkeen katsotaan kuormitusvirralle sopiva kaapeli. Kaapelin 
määrittämisessä käytetään valmiita taulukkotietoja, joista nähdään ominaisarvot eri johti-
mien poikkipinnoille. Lisäksi varmistetaan, että kaapeli on sopiva kyseiseen asennusta-
paan. Standardin SFS 6000 luku 523 määrittää tarkemmin kaapeleiden kuormitettavuudet 
eri asennustavoilla. 
 
Ratapihaympäristössä valaistuksen kaapelointi pyritään tekemään turvalaitteiden kaape-
loinnin yhteyteen. Joten pääsääntöisesti ratapihojen valaistukseen käytetään maakaapeleita. 
Myös ilmajohtojen käyttö on mahdollista. Tällöin tarkistetaan turvaetäisyydet, joita RHK 
on määrittänyt julkaisussa B13. /6/ 
 
Kaapeleiden ja ylikuormitussuojien mitoitukset tarkistetaan oikosulkuvirtojen ja jännit-
teenalenemien avulla. Jos valitun kaapelin laskentatulokset ovat liian pienet, tulee kaapeli 
mitoittaa yhtä kokoa suuremmaksi. Pieniin laskentatuloksiin voidaan vaikuttaa myös ly-
hentämällä kaapelipituuksia, jos se vain on mahdollista. Myös ylikuormitussuojaa vaihta-




Standardin SFS 6000 mukaan ulkovalaistusasennuksissa voidaan syötön automaattisen 
poiskytkennän mitoittamisessa käyttää viiden sekunnin poiskytkentäaikaa /1/. Jos valaisin-
keskuksessa on pistorasioita tai niille lähteviä syöttöjä, tehdään mitoitus niiltä osin 0,4 se-








Ik  on pienin yksivaiheinen oikosulkuvirta 
c  on kerroin 0,95, joka huomioi jännitteenaleneman 
U  on pääjännite 
Z  on kokonaisimpedanssi, joka muodostuu edeltävän verkon impedanssista, muuntajan 
impedanssista ja muuntajan jälkeisten johtimien impedansseista. /2/ 
 
 
Oikosulkuvirtojen laskennan lähtötietoina saadaan verkkoyhtiön tai verkon rakentajan il-
moittama oikosulkuvirta Ik pääkeskuksella. Tästä oikosulkuvirran arvosta voidaan laskea 
edeltävän verkon impedanssi Zv kaavalla 
 
b  7,9G·c77 d√
·N  (7.2) 
 
Tämä impedanssiarvo sisältää siis edeltävän verkon ja muuntajan impedanssien yhteisvai-
kutuksen. Seuraavaksi määritetään johtimien impedanssit systemaattisesti pääkeskukselta 
eteenpäin. 
 
Kaapelien resistanssi- ja reaktanssiarvoja on olemassa valmiina taulukoina. Näitä arvoja 
voidaan käyttää suoraan laskennassa. Taulukossa 7.1 on esitetty kaapeleiden impedans-










Taulukosta saatu arvo z kerrotaan johtimen pituudella. Laskennassa täytyy huomioida kaa-
pelin impedanssi keskukselta kohteeseen ja takaisin. Tästä syystä yhden johtimen z-arvo 
kerrotaan kahdella koko kaapelin impedanssin määrittämiseksi. Eli 
 
b]((e65  	 · 2 · f (7.3) 
 
jossa s on kaapelin pituus. Oikosulkuvirta lasketaan äärijohtimen ja maadoitusjohtimen 
väliltä (L – PE). Jos käytettävän kaapelin maadoitusjohdin on poikkipinnaltaan erisuuri 
kuin äärijohtimien poikkipinta, impedanssin laskentaan huomioidaan eri arvot. Esimerkiksi 
maakaapelille MCMK 4x185/95 impedanssi määritetään taulukon 7.1 mukaan seuraavasti: 
 
b]((e65  	 · 30,148 . 0,257;Ω (7.4) 
 





Suunnitelmassa huomioidaan impedanssiarvojen johdinlämpötila. Kun oikosulkuvirtoja 
asennuksen jälkeen mitataan, on arvojen oltava suuremmat kuin lasketut arvot /2/. Tarkas-
tusmittaukset tehdään paljon kylmemmissä olosuhteissa verrattuna laskennassa käytettä-
vään lämpötilaan. 
 
Johdonsuojakatkaisijoiden vaadittuja oikosulkuvirran arvoja on esitetty taulukossa 7.2. 
Suunnittelija tarvitsee taulukosta vaaditun lasketun oikosulkuvirran arvon. Vaadittu mitattu 
arvo on asennustyön urakoitsijan tai tarkastajan käyttämä arvo tarkastusmittauksiin. 
 
 




Vastaavasti tulppasulakkeiden vaaditut arvot on esitetty taulukossa 7.3. Toisin kuin joh-
donsuojakatkaisijoilla, tulppavarokkeiden 0,4 ja 5 sekunnin arvo eroavat toisistaan. Tämä 









Jos valaistuskeskuksista syötetään siirrettäviä tai kädessä pidettäviä sähkölaitteita, käyte-
tään mitoituksessa 0,4 sekunnin poiskytkentäaikaa. Muussa tapauksessa tarkastetaan vian 
aikainen suurin kosketusjännite. Kosketusjännite saa olla korkeintaan 50 V. /1/ 
 
Myös ohjauspiirin oikosulkuvirta on tarkistettava. Esimerkiksi kuormausalueen kentällä 
sijaitsevien painonappien kaapelointi on yleensä toteutettu ohuilla ja pitkillä kaapeleilla. 
Pienet oikosulkuvirrat ohjauspiirissä voivat aiheuttaa ongelmaa ohjaussulakkeen mitoitta-
misessa. 
 
7.2 Tarkka oikosulkuvirtojen laskentamalli 
 
Koska ratapihojen valaistus on verrattavissa tievalaistukseen, on syytä tarkastella myös 
tievalaistukseen yleisesti käytettävää oikosulkuvirtojen laskentamallia. Tätä tievalaistuksen 




Kiinteistöissä yleisesti käytetty laskentatapa antaa oikosulkuvirroille karkean arvon. Jos 
laskettu karkea oikosulkuvirran arvo on reilusti vaadittua suurempi, ei sitä ole syytä laskea 
enää tarkempaa laskentamallia käyttäen. 
 
Tiehallinnon (Liikennevirasto) vanhassa julkaisussa ”Tievalaistus” vuodelta 1983 on esi-
tetty malli oikosulkuvirtojen tarkkaan laskentaan. Jostain syystä vuoden 2006 ” Tievalais-
tuksen suunnittelu, suunnitteluvaiheen ohjaus”-julkaisussa laskentamallia ei enää esitetä. 
On ilmeistä, että suunnittelijalle annetaan enemmän vastuuta laskentamenetelmien valin-
nassa. Nykyisin laskentaan on tarjolla useita eri menetelmiä. 
 
Tiehallinnon julkaisun ”Tievalaistus” mukaan oikosulkuvirtojen laskentaan voidaan käyt-
tää kaavaa /8/ 
 




]  on oikosulkuvirta (kA) 
!  on vaihejännite (kV) 
t   on johto- osan i pituus (km) 
   on johto- osan i äärijohtimen resistanssi (Ω/ km) 
"  on johto- osan nollajohdon resistanssi (Ω/ km) 
'  on johto- osan i äärijohtimen reaktanssi (Ω/ km) 
'"  on johto- osan i nollajohtimen reaktanssi (Ω/ km) 
+ on muuntajan resistanssi (Ω) 
u on muuntajan reaktanssi (Ω) 
u on v,v·_

wN  = suurjänniteverkon oikosulkureaktanssi muuntajan pienjännitepuolelle re-
dusoituna (Ω) 
+ on 0,1 · u = suurjänniteverkon oikosulkuresistanssi muuntajan pienjännitepuolelle 
redusoituna (Ω) 
U on pienjänniteverkon pääjännite (kV) 




Jos suurjänniteverkon oikosulkuteho ei ole tiedossa, voidaan käyttää arvoa x] = 50 MVA. 
/8/. 
 
Johtimien resistanssi- ja reaktanssiarvot otetaan samoista taulukoista kuin kohdassa 7.1. 
Julkaisussa ”Tievalaistus” on myös ilmoitettu arvot johtimille, mutta käytetään uudempia 
ja nykyisien kaapeleiden mukaisia arvoja. Muuntajien impedanssiarvoja käytetään, koska 
käyttöön saadaan valmista taulukkotietoa pienjännitepuolelle redusoiduista arvoista. Tau-
lukossa 7.4 on esitetty muuntajien impedansseja pienjännitepuolelle redusoituna. 
 
 




Edellä esitettyä laskentamallia käytetään kun syöttävän verkon arvoja ei tunneta. Lisäksi 
tarkalla laskentamallilla syöttävän muuntajan tiedot huomioidaan. Suurjänniteverkon oi-
kosulkuteho, eli edeltävän verkon ominaisuudet, on kuitenkin määritettävä. Laskentamallin 
antamaa arvoa Skn = 50 MVA voidaan käyttää, jos muuta arvoa ei ole tiedossa. Riittävä 






Standardin SFS 6000 suosituksen mukaan jännitteenalenema ei saa olla enempää kuin -
10…+6 % /1/. On huomioitava, että purkauslamppuja käytettäessä voidaan sallia vain ± 6 
%:n vaihtelu nimellisjännitteestä. Liian alhaiset jännitteet aiheuttavat lamppuihin toiminta-
häiriöitä. Toimintahäiriöt ilmenevät eriaikaisina syttymisinä sekä joidenkin lamppujen syt-
tymisenä tai sammumisena omia aikojaan. /7/ 
 
Jännitteenalenemaa tarkkaillaan laitteiston liittymiskohdan ja itse laitteen väliltä /2/ Valais-
tusryhmien jännitteenalenemat lasketaan systemaattisesti pääkeskukselta lähtien aina va-




Kuva 7.1. Jännitteenaleneman periaatekuva. 
 
 
Kuvassa 7.1 r tarkoittaa johtimen ominaisresistanssia l Ωq ja x ominaisreaktanssial Ωq. Joh-
timien poikkipinnan mukaan resistanssi- ja reaktanssiarvoja on lueteltu edellä taulukossa 
7.1. Kolmivaiheiset jännitteenalenemat Δ!1 ja Δ!2 määritetään kaavan /2/ 
 
Δ!   · t · √3 · 3	z { '	z; (7.6) 
 
mukaan. Kaavassa (7.6) I tarkoittaa kuormitusvirtaa [A] ja l on kaapelin pituus [m]. z on 
jännitteen ja virran välinen vaihekulma. Kaavassa käytetään plus-merkkiä induktiivisella 
kuormalla ja miinus-merkkiä kapasitiivisella kuormalla. Vaihekulma saadaan ratkaistua 




Vastaavasti yksivaiheinen jännitteenalenema lasketaan kaavalla  
 
Δ!   · 2 · t · 3	z { '	z; (7.7) 
 
Tulokseksi saadaan jännittenalenema volteissa. Suhteellinen jännitteenalenema lasketaan 
saadun tuloksen ja nimellisjännitteen suhteesta, eli /2/ 
 
Δ|  }_~ · 100 % (7.8) 
 
Suunnitelmien tasopiirustuksiin merkitään kaavalla (7.8) laskettu suhteellinen jännit-
teenalenema. Piirustuksiin suhteellinen jännitteenalenema merkitään p-kirjaimella, esimer-
kiksi p = 1,0 %. 
 
Jännitteenalenema lasketaan ryhmän viimeiselle valaisimelle kolmivaiheisella laskentamal-
lilla, koska yleensä valaistusryhmissä kaikki kolme vaihetta kytketään ryhmän loppuun 
asti. Laskennassa on huomioitava syttymisvirran pieneneminen ryhmän loppua kohden. 
Syttymisvirta pienenee, kun laskentaan huomioitavien valaisimien määrä vähenee.  
 
Jännitteenaleneman määrittämiseen käytetään lamppujen normaaleja syttymisvirtoja /1/. 
Syttymisvirrat määräytyvät lampputyypin ja tehon mukaan. Eri lampputyyppien syttymis-




Taulukko 7.5. Purkauslamppujen palamis- ja syttymisvirtoja. /5/ 
 
 
7.4 Ylikuormitussuojan mitoitus 
 
Valaistusryhmän koko mitoitetaan alustavasti lamppujen syttymisvirtojen mukaan. Kes-
kukset taas pyritään vakioimaan mahdollisimman pitkälle. Tästä syystä suunnittelijalla on 
yleensä aluksi tiedossa sulakekoko, jonka mukaan mitoitetaan ryhmän koko. Toisin sanoen 
keskuksissa valaisinlähdöissä käytetään yleensä joitain tiettyjä sulakekokoja. 
 
Keskuksien kokoon voidaan vaikuttaa valitsemalla tulppavarokkeiden sijaan johdonsuoja-
katkaisijat. Yleisimmät valaistusryhmän suojauksessa käytettävät ylivirtasuojat ovat C- tai 
B-laukaisukäyrän 10 - 20 A johdonsuojakatkaisijoita. 
 
Ryhmäkohtainen ylikuormitussuojan mitoitus tehdään palamis- ja syttymisvirtojen mu-
kaan. Tulppasulakkeen nimellisvirta on 1,3 x lamppujen palamistilanteen aikainen koko-
naisvirta. Johdonsuojakatkaisijan nimellisvirta on 1,3 x lamppujen syttymistilanteen aikai-
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nen kokonaisvirta. Toisin sanoen tulppasulake ei ole niin herkkä syttymisvirroille kuin 
johdonsuojakatkaisija. /7/ 
 
Sulakkeen katkaisukyky on oltava suurempi kuin ryhmässä esiintyvä oikosulkuvirta. Joh-
donsuojakatkaisijan laukaisukäyrän valintaan vaikuttaa eniten kuormituksen tyyppi. Va-
laistusryhmään soveltuva johdonsuojakatkaisimen laukaisukäyrä on B tai C. On otettava 
huomioon, että B-käyrän johdonsuojakatkaisijalla vaaditut oikosulkuvirtojen arvot ovat 
huomattavasti pienemmät. /2/ 
 
Standardin SFS 6000 mukaan kaapeleiden ylikuormituksen suojaamiseen tarkoitetun suo-
jalaitteen ominaisuuksien on täytettävä ehto /1/  
 
    a (7.9) 
 
jossa 
 on virta, jolle piiri on suunniteltu 
a on johtimen jatkuva kuormitettavuus 
 on suojalaitteen mitoitusvirta. 
 
Jos pylväs ei ole kovin kaukana valaistuskeskuksesta ja ryhmän koko on pieni, voidaan 
pylvään sulakesuojaus toteuttaa keskuksessa olevilla ryhmäkohtaisilla sulakkeilla tai joh-
donsuojakatkaisijoilla. Oikosulkuvirrat on kuitenkin tarkastettava aina. Ylikuormitussuoja-
us tulee suunnitella siten, että yhden valaisimen vioittuminen ei aiheuta muun valaistuksen 
poiskytkeytymistä. 
 
Lähtökohtaisesti pyritään pylväisiin sijoittamaan aina omat sulakkeensa. Selektiivisyyden 
vuoksi pylväiden sulakekoko on 6 tai 10 A. Keskuksella on yleensä 16 A sulakkeet. Pyl-





7.5 Kaapelien kuormitettavuus 
 
Ylikuormitussuojien ja kaapeleiden määrityksen jälkeen tarkistetaan kaapeleiden suurim-
mat sallitut kuormitukset eri asennustavoille. Standardin SFS 6000 kohdassa 523 on esitet-
ty suurimmat jatkuvat virrat, joilla johtimia saa kuormittaa määrätyissä olosuhteissa. 
 
Ratapihaympäristössä kaapelit asennetaan pääsääntöisesti maahan. Tällöin kyseessä on 
referenssiasennustapa D. Suunnittelussa huomioidaan myös muut asennustavat, joita kaa-
pelireiteillä tulee vastaan. Maahan asennettuna kaapelit kestävät yleensä enemmän kuormi-
tusta kuin muilla asennustavoilla. 
 
Suunnittelussa tarkastellaan huonointa tapausta, joka ryhmäjohdoissa tulee vastaan. Jos 
esimerkiksi asennettavan kaapelin johtimen poikkipinta on 10 mm2 ja se asennetaan kes-
kustilan puuseinän tai vastaavan pinnalle, mitoitetaan kaapelin suurin sallittu kuormitus 
asennustavan C mukaan. 
 
Taulukossa 7.6 on esitetty suurimpia sallittuja kuormituksia eri asennustavoilla PVC-
eristetyille johtimille. Taulukon arvot on laskettu kolmelle tai kahdelle kuormitetulle joh-






Taulukko 7.6. Kuormitettavuudet ampeereina asennustavoilla A, B, C ja D. PVC-eristeiset kupari- tai alumii-




Kuormitettavuuden arvot määritetään uudelleen, jos ympäristön lämpötila on jokin muu 
kuin 25 °C. Lisäksi jos ryhmissä on useita piirejä tai useita kaapeleita nipussa tai lähek-
käin, kuormitettavuudet mitoitetaan uudelleen. Edellä mainituissa tapauksissa suurimmat 
sallitut kuormitettavuudet lasketaan uudelleen standardin SFS 6000 kohdan 523 liitteessä 




Varmistetaan automaattinen syötön poiskytkeytyminen edellä mainittujen teorioiden perus-
teella. Käytetään esimerkkinä kuvassa 7.2 olevaa yksinkertaista verkkoa. Suunnittelija on 
tässä vaiheessa käyttänyt jotain valaistussuunnitteluohjelmaa kohteen valaisinmäärän mää-
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rittämiseksi. Pääkeskuksen oikosulkuvirran arvo tiedetään Ik1 = 1500A. Lampputyyppinä 




Kuva 7.2. Esimerkkikuva valaistusverkon rakenteesta. Kuvan merkintöjä käytetään laskennassa. 
 
 
Koska valaistuskeskuksen valaisimien lukumäärä tiedetään, voidaan lamppujen syttymis-
virrat katsoa taulukosta 7.5. Philips ilmoittaa 400 W natriumlampulle syttymisvirraksi 3,6 
A. Näin keskuksen VK 1 kuormitusvirta on 
 
7 · 3,6 [  25,2 [ 
 
Valitaan alustavasti sulakkeeksi gG 35 A. 
 
Lasketaan seuraavaksi kaavalla (7.2) syöttävän verkon impedanssi Zv: 
 




Seuraavaksi voidaan määrittää VK1:n impedanssi Zv2 ja oikosulkuvirta Ik2 kaavojen (7.1) 
ja (7.2) sekä taulukon 7.1 avulla: 
 
b  0,146 .  0,050 <# · 31,089 . 1,418;Ω  0,271 Ω 
]  0,95 · 400 √3 · 0,271 Ω  809,6 [ 
 
35 A gG-sulakkeen vaadittu arvo on taulukon 7.3 mukaan 165 A, joten syötön automaatti-
nen poiskytkentä on tältä osin kunnossa. 
 
Lasketaan samalla tavalla impedanssin ja oikosulkuvirran arvot keskukselle VK2. Ryhmän 
kuormitusvirraksi saadaan 14,4 A. Valitaan keskuksen VK2 syöttökaapelin suojaksi 25 A 
gG selektiivisyyden saavuttamiseksi. 
 
b
  0,146 . 0,075 · 31,089 . 1,418;Ω  0, 334 Ω 
]
  0,95 · 400 √3 · 0,334 Ω  656,9 [  110 [ 
 
Seuraavaksi lasketaan oikosulkuvirrat keskuksien huonoimpien, eli kaukaisimpien ryhmien 
päässä. Aloitetaan keskuksesta VK1. Kaapelin pituus keskuksen pisimmällä ryhmällä on 
150 metriä. Katsotaan C 16 A johdonsuojakatkaisijalle vaadittu arvo taulukosta 7.2. 
 
bv  0,271 . 2 · 0,150 · 2,246 Ω  0,945 Ω 
]v  0,95 · 400 √3 · 0,945 Ω  232,2 [  160 [ 
 




  0,334 . 2 · 0,1 · 2,246 Ω  0,783 Ω 
]




Keskuksien kaikkia ryhmiä ei lasketa erikseen, koska oikosulkuvirta tarkistetaan vain huo-
noimmasta pisteestä. Jos huonoimman pisteen arvot täyttävät vaatimukset, voidaan loput 
jättää tarkastamatta. Ryhmien viimeisien valaisimien oikosulkuvirrat merkitään kuitenkin 
piirustuksiin. 
 
Vaaditut viiden sekunnin poiskytkentäajat toteutuvat siis esimerkkiverkossa. Seuraavaksi 
tarkistetaan jännitteenalenemat. Laskenta suoritetaan systemaattisesti pääkeskukselta lähti-
en. Lasketaan aluksi jännitteenalenema keskukselle VK1. Käytetään kaavoja (7.6) ja (7.8). 
Virran arvoksi asetetaan ryhmän maksimi syttymisvirta. Arvioidaan kuormituksen cosz-
arvoksi 0,85. 
 
Δ!v  25,2 [ · 0,050 <# · √3 · 31,086 · 0,85 . 0,083 · 0,53;  2,11  
Δ|dv  2,11 V400 V · 100 %  0,53 % 
 
Keskukselle VK2 voidaan laskea jännitteenalenema samalla tavalla. Oletetaan, että cosz-
arvo on 0,90 ryhmän vähäisemmän valaisinmäärän vuoksi. 
 
Δ!  4 · 3,6 [ · 0,075 <# · √3 · 31,086 · 0,90 . 0,083 · 0,44;  1,90  
Δ|d  1,90 V400 V · 100 %  0,48 % 
 
Lasketaan jännitteenalenema keskuksen VK1 kaukaisimpana sijaitsevalle pylväälle. Pistee-
seen 1 jännitteenalenema lasketaan virran arvolla 4 · 3,6 [  14,4 [. Lasketaan jännit-
teenalenemille arvot pisteisiin 1…4 kaavan (7.6) mukaan. 
 
∆Uv  2,11  . 14,4 [ · 0,030 <# · √3 · 32,244 · 0,85 . 0,094 · 0,53;  3,57  
∆U  3,57  . 3 · 3,6 [ · 0,04 <# · √3 · 32,244 · 0,85 . 0,094 · 0,53;  5,03  
∆U
  5,03  . 2 · 3,6 [ · 0,04 <# · √3 · 32,244 · 0,85 . 0,094 · 0,53;  6,01  
∆Uc  6,01  . 1 · 3,6 [ · 0,04 <# · √3 · 32,244 · 0,85 . 0,094 · 0,53;  6,50  
 ∆U1 
 
Lasketaan tuloksien perusteella ryhmän viimeiselle valaisimelle ja samalla koko keskuksen 
huonoin suhteellinen jännitteenalenema Δ|1: 
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Δ|1  6,50 V400 V · 100 %  1,63 % 
 
 
Lasketaan samalla tavalla keskuksen VK2 kaukaisimman pisteen jännitteenalenema volt-
teina ja suhteellisena: 
 
∆Uv  1,90  . 2 · 3,6 [ · 0,05 <# · √3 · 32,244 · 0,90 . 0,094 · 0,44;  3,19  
∆U  3,19  . 1 · 3,6 [ · 0,05 <# · √3 · 32,244 · 0,90 . 0,094 · 0,44;  3,83  
 ∆U2 
Δ|2  3,83 V400 V · 100 %  0,96 % 
 
Esimerkkikuvan verkko on siis riittävän hyvä. Oikosulkuvirrat ovat suojalaitteiden vaati-
musten mukaiset ja jännitteenalenemat ovat vähemmän kuin ± 6 %. Laskentatulokset riit-
tävät reilusti vaatimuksiin nähden, vaikka laskutapa onkin karkea. 
 
Kohdassa 7.5 esitetyt kaapelien suurimmat sallitut kuormitettavuudet toteutuvat esimerkki-
laskelmassa. Pahin tilanne kuormitettavuuksien kannalta on keskuksen VK1 syöttävä kaa-
peli sekä VK1:n pisimmän valaistusryhmän kaapeli. Kohdan 7.5 taulukosta 7.6 katsotaan 
kaapelien suurimmat sallitut jatkuvat kuormitukset seuraavasti: 
 
AMCMK 4x35/16 kuormitusvirta 25,2 A, suurin sallittu 125 A. 
MCMK 4x10/10 kuormitusvirta 25,2 A, suurin sallittu 77 A. 
 
Kaapeloinnit siis kestävät niille suunnitellut kuormitukset. Esimerkkilaskelmassa suurim-
mat sallitut kuormitettavuudet ovat niin paljon suuremmat, että korjauskertoimilla lasketut 




7.7 Tarkan laskentamallin mukaan 
 
Käytetään kohdassa 7.2 esitettyä laskentamallia oikosulkuvirran huonoimman arvon mää-
rittämiseksi. Lisätään esimerkkikuvaan 7.2 laskentamallin vaatima muuntaja ja oletetaan 
suurjänniteverkon oikosulkutehoksi Skn = 50 MVA. Valitaan muuntajan nimellistehoksi 16 
kVA. 
 
Lisäksi muuntajan perään merkitään katujakokaappi. Muuntajalta pääkeskukselle PK oleva 
matka oletetaan lyhyeksi. Näin syöttökaapelin merkitys on pieni ja verkon ominaisuudet 





Kuva 7.3. Esimerkkikuva verkon rakenteesta, kun huomioidaan syöttävä muuntaja. 
 
 
Muuntajan M1 arvot katsotaan kohdan 7.2 taulukosta 7.4. Korvataan kaavassa (7.5) olevat 
Rm ja Xm oikosulkuimpedanssiarvoilla, koska määritetään juuri oikosulkuvirtaa. Virhettä ei 
tällä yleistyksellä tule juurikaan. 
 
]  0,33125  + 




Lasketaan seuraavaksi suurjänniteverkon reaktanssi Xn ja resistanssi Rn redusoituna pien-
jännitepuolelle: 
 




50 [  0,00352 Ω 
+  0,1 · u  0,1 · 0,00352  0,000352 Ω 
 
Lasketaan seuraavaksi johtimien kokonaisresistanssi taulukon 7.1 arvoilla. Kaukaisimpaan 
pisteeseen on kaapeleita yhteensä 210 metriä. 
 
3 . " ;t 
 
 30,398 . 0,898; · 0,010 . 31,086 . 1,415; · 0,050 . 32 · 2,244; · 0,15 
  AMCMK 4x95/29 AMCMK 4x35/16 MCMK 4x10/10 
 




Lasketaan johtimien kokonaisreaktanssi samalla tavalla: 
 
3' . '" ;t 
 
 30,082 . 0,086; · 0,010 . 30,083 . 0,09; · 0,050 . 32 · 0,094; · 0,15 
  AMCMK 4x95/29 AMCMK 4x35/16 MCMK 4x10/10 
 
3' . '" ;t 
 
 0,039 Ω 
 
Seuraavaksi syötetään edellä lasketut arvot kaavaan (7.5). Vaihejännitteen Uv arvo on 230 
V, eli 0,23 kV. Lasketaan verkon pienin esiintyvä yksivaiheinen oikosulkuvirta: 
 
]  0,23
kl2 · 0,0003523 . 0,33125 . 0,811q
 . l2 · 0,003523 . 0,22422 . 0,039q
 <[ 
 




Verrataan tulosta karkealla laskentamallilla saatuun tulokseen 232,2 A. On syytä huomioi-
da kaapeleiden merkitys oikosulkuvirran pienenemiseen. Jos muuntajalta olisi pidempi 
matka pääkeskukselle, saataisiin tulokseksi vielä pienempi oikosulkuvirran arvo. Lisäksi 
muuntajan ominaisuuksien huomioiminen aiheuttaa eroa karkeaan laskentamalliin. 
 
Kiinteistöihin tarkoitetulla laskentamallilla on saatava tulokseksi vaadittua arvoa suurempi. 
Tämän työn esimerkissä kiinteistöjen oikosulkuvirran laskentamallilla saadaan 18 % tark-
kaa laskentamallia suurempi arvo. Ratapihojen valaistussuunnittelussa voidaan käyttää 
kiinteistöihin sovellettua laskentamallia, mutta laskentatuloksista on poistettava 18 % las-
kentavirheen vuoksi. 
 
Tarkka laskentamalli on kuitenkin käytännön kannalta parempi ja varmempi vaihtoehto. 
Karkealla laskentamallilla voidaan laskea likiarvoja. Näin verkosta saadaan lähes todelli-
nen arvio hyvin nopeastikin. Tämä voi olla hyödyksi esimerkiksi verkon muutostöiden 
yhteydessä. 
 
7.8 Valaistuksen ohjauskaavio 
 
Valaistuksen ohjauskaavio suunniteltiin siten, että se soveltuu kaikille ratapihatyypeille. 
Ratapihan koon ja valaistuksen ohjaustarpeen perusteella ohjauskaaviosta voidaan jättää 
ylimääräisiä osia pois. Ohjauskaaviosta on esitetty mallikuva liitteessä 4. 
 
Ohjauskaavion suunnittelussa huomioitiin ulkovalaistuksen perusasioiden lisäksi kauko-
käytön mahdollisuus, alueella olevat painonapit sekä ilkivaltaa ehkäisevä valaistuksen oh-
jaus. Ilkivaltaa ehkäistään ohjaamalla joitain valaistusryhmiä suoraan hämäräkytkimellä. 
Kaukokäytön vaadittu ohjauspulssi käytetyille päästöhidastetuille releille on +24 VDC ja 
pulssin kesto vähintään 30 ms. 
 
Lisäksi tulokseksi tavoiteltiin mahdollisimman yksinkertaista ja helppolukuista valmista 
mallia. Myös ohjauskaavion helppo muokattavuus oli tavoitteena. Tästä syystä ohjauskaa-




7.9 Ohjauskaavion toimintaselostus 
 
Ohjauskaavio on suunniteltu ohjaamaan yhteensä kuutta kolmivaiheista valaistusryhmää. 
Näistä ryhmiä 1 - 2 ohjataan painonapeilla (SK, SH) ja kauko-ohjauksella. Ryhmiä 3 - 5 
ohjataan viikkokellokytkimellä (T1) ja kauko-ohjauksella. Ryhmää 6 ohjaa suoraan hämä-
räkytkin Q20, ja kauko-ohjaus ei vaikuta ryhmän toimintaan. 
 
Hämäräkytkin Q20 vaikuttaa kaikkiin ryhmiin. Jos ei ole tarpeeksi hämärää, ei valaistusta 
voi kytkeä esimerkiksi kauko-ohjauksella. Hämäräkytkin ohjaa suoraan kontaktoria K1. 
Huoltokytkimen K-asento on ainoa keino ohittaa hämäräkytkin. Kuvassa 7.4 on esitetty 




Kuva 7.4. Hämäräkytkimen Q20 vaikutus ryhmän 1 toimintaan. Huoltokytkimen AUTO-asennossa ryhmä 
kytkeytyy vasta tarpeeksi hämärällä. K-asennossa ryhmä pysyy kytkettynä. 
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Huoltokytkimet S1…S6 ovat määrääviä valaistuslähtöjen tilaan. Jos huoltokytkin asetetaan 
0-asentoon, ei ryhmää voida kytkeä kaukokäytöllä eikä kentän painonapeilla. Huoltokyt-
kimien K-asennossa ei kyseistä ryhmää taas voi kytkeä pois muuta kautta. 
 
Jokaiselle valaistusryhmälle tulee olla oma huoltokytkimensä /3/. Näin keskukseen tulee 
yhteensä kuusi huoltokytkintä. Valaistusryhmät ovat 1) kuormausalue, 2) huoltoraidealue, 
3…5) viikkokellokytkimellä ohjattavat ryhmät ja 6) hämäräkytkimellä suoraan ohjattava 
ryhmä. 
 
Kuormausalueen (Ryhmä 1) ohjaus on toteutettu releiden K31, K41, K51 ja K61 avulla. 
Releet K31 ja K41 ovat tyypiltään päästöhidastettuja aikareleitä, ja niiden päästöhidastus-
aika on esimerkiksi kaksi tuntia. Kun huoltokytkin S1 on AUTO-asennossa ja kaukokäy-
töltä tulee pulssi, vetävät releet K31 ja K61. Rele K61 avaa koskettimensa, ja kentän pai-
nonapeilla ei voida sammuttaa ryhmää. Kuormausalueen kontaktori K4 vetää, ja valaistus-
ryhmä kytkeytyy. Ryhmä kytkeytyy pois automaattisesti releelle K31 asetetun ajan jälkeen. 
 
Jos kuormausalueen valaistus ei ole kytkettynä ja painetaan kentällä olevaa painonappia, 
releet K41 ja K51 vetävät. Tällöin kauko-ohjauksella ei voida vaikuttaa valaistukseen. Re-
leille K31 ja K41 on mahdollista suorittaa uudelleenasettelu sillä kytkentämenetelmällä, 
jolla valaistus on ensiksi kytketty. 
 
Huoltoraidealueen (Ryhmä 2) ohjaus toimii samoin kuin kuormausalueen. Alueen ohjauk-
seen vaikuttavat releet K32, K42, K52 ja K62. Jos käytössä on molemmille alueille vain 
yksi kauko-ohjauksen pulssi, voidaan johtimet kytkeä yhteen riviliittimellä X2 kuvan 7.5 






Kuva 7.5. Kauko-ohjauksen ohjauspulssijohtimien yhdistäminen riviliittimellä. Jos asennukselle on käytössä 
vain yksi kauko-ohjauksen pulssi, voidaan myös liittimet 3 ja 4 yhdistää toisiinsa. Tällöin ryhmät 1…5 toi-
mivat yhdellä kauko-ohjauksen pulssilla. 
 
 
Ryhmät 3…5 (OSA1…3) ovat monikanavaisen viikkokellokytkimen T1 avulla säädettä-
vissä kohteen vaatimalla tavalla. Lisäksi ryhmiä voidaan ohjata kauko-ohjauksen pulsseil-
la. Viikkokellokytkimeen voidaan esimerkiksi asettaa juna-aikataulujen mukaisia valaistus-
ryhmien sytytysaikoja. Ryhmien kontaktorit ovat K6…K8. 
 
Jos ryhmän 3, 4 tai 5 valaistus on kytketty jo kellokytkimen ohjaamana, ei kauko-
ohjauksen pulssi vaikuta ryhmän toimintaan millään tavoin. Monikanavainen viikkokello 
toimii ohjauksessa dominoivana komponenttina. 
 
Kuvassa 7.6 on esitetty osa ryhmän 3 piirikaaviosta. Ryhmän ohjaus eroaa hieman kuor-
mausalueen ja huoltoraidealueen kaaviosta viikkokellokytkimen vuoksi, mutta periaate 
säilyy samana. Kun huoltokytkin S3 on AUTO-asennossa ja hämäräkytkin on vetäneenä, 





Kuva 7.6. Osa ryhmän 3 piirikaaviosta. Ryhmän kontaktoria K6 ohjataan joko viikkokellokytkimellä T1 tai 
kauko-ohjauksella päästöhidasteisen releen K21 avulla. 
 
 
Ryhmässä 3 kauko-ohjauksen esto on toteutettu releen K11 avulla. Kauko-ohjauksen pulssi 
viedään päästöhidasteiselle releelle K21 releen K11 avautuvan koskettimen kautta. Toi-
saalta viikkokellokytkin kytkee sähkön kontaktorille K6 päästöhidasteisen releen K21 
vaihtokoskettimen kautta. Näin viikkokellokytkin ja kauko-ohjaus toimivat itsenäisesti. 
 
Kontaktorin K9 ohjaus tapahtuu suoraan hämäräkytkimellä (Ryhmä 9). Kauko-ohjaus tai 





Kontaktorien K4…K9 avautuvien koskettimien 21 ja 22 kautta saadaan valaistusryhmien 
tilatieto kaukokäytölle. Nollatilassa, eli kontaktorien lepotilassa, kauko-ohjaukseen tulee 





Kuva 7.7. Tilatiedon johdottaminen ryhmien kontaktoreilta. 
 
 
Jokaiselle ryhmälle ovat omat tuntilaskurit (TL1…TL6) kuvassa 7.6 esitetyllä tavalla. Tun-
tilaskurille kytkeytyy sähkö aina samanaikaisesti ryhmän kontaktorin (K4…K9) kanssa. 
Näin valaisimien ryhmäkohtaiset polttoajat saadaan rekisteröityä tarkasti ja valaistushuol-
tojen ajankohdat määritettyä. 
 
7.10 Valaistuskeskuksen keskuskaavio 
 
Tässä työssä keskuskaavio laadittiin valaistuskeskuksesta. Kaavioon huomioitiin ohjaus-
kaavioiden mukaiset komponentit. Keskuskaaviossa esitetään myös kontaktorien päävirta-
piirit ja ohjaukset pääpiirteittäin. Muuten keskuskaavio on yleisien esitystapojen mukainen. 






Kuva 7.8. Keskuskaavion ensimmäinen sivu. Kaavio on sovellettu ratapihojen valaistuskeskuksiin, joten 
maadoituksia ei ole määritetty kuin keskuksen rungon osalta. 
 
 
Liitteen 5 mukaista keskuskaaviota voidaan muokata tarpeen mukaan. Esimerkiksi valais-
tusryhmien väheneminen vaikuttaa suoraan myös keskuskaavioon. Maadoitukset on huo-
mioitava käytännön sovelluksissa tarkasti. Jos kyseessä on muutostyö, niin vanhassa järjes-
telmässä voi syöttökaapelissa olla käytössä PEN-johdin. Tällöin riviliittimellä haaroitetaan 




8 VALAISTUSMITTAUKSET RATAPIHALLA 
 
Työssä esiteltyjä valaistuksen vaatimuksia haluttiin tarkastella myös käytännön esimerkin 
avulla. Valaistusvoimakkuuksien mittaamisella saadaan vain yksi vaatimusten osa-alue 
tutkituksi, mutta valaistusvoimakkuudet olivat mittaamalla helpoin ja järkevin toteuttaa. 
Mittauksiin tarvittiin vain valaistusvoimakkuusmittari ja hieman suunnittelua. 
 
Tavoitteena oli pohtia valaistukselle esitettyjen vaatimuksien hyvyyttä. Tarkoitus oli tehdä 
johtopäätöksiä, ovatko vaatimukset oikeansuuruiset. Silmämääräinen arviointi huomattiin 
kuitenkin hyväksi arviointitavaksi esimerkiksi valaistuksen lisäyksien kartoittamiseen. 
Käytännössä ratapihan henkilökunta ja alueella toimivat urakoitsijat osaavat sanoa, onko 
valaistus riittävä. 
 
8.1 Yleistä kohteesta ja mittauksista 
 
Siilinjärven ratapihalla jokaisella tarkasteltavalla alueella valaistusvoimakkuuden vaati-
muksena on 10 luksia. Vaadittu arvo on pieni, koska Siilinjärven ratapiha luokitellaan ko-
konsa puolesta pieneksi. Lisäksi liikennettä ratapihan eri alueilla on normaali määrä. 
 
Talviaikaan suoritetut mittaukset eivät anna välttämättä tarkkaa kuvaa valaistuksen riittä-
vyydestä, jos mittaustuloksiksi saadaan niukasti vaadittu arvo. Lumen pinta heijastaa valoa 
enemmän kuin esimerkiksi märän soran pinta syksyllä. 
 
Mittauksia häiritsi hieman muutamat palaneet lamput. Tarvittaessa mittauspaikkaa siirret-
tiin ja mittauspisteiden määrää muutettiin. Mittauksia suoritettiin vain raiteiden läheisyy-
dessä, missä valaistuksen tarve on suurin. Mittauksia ei siis suoritettu kauempana ratapihan 
ympäristössä. 
 
Itse mittaukset suoritettiin niin sanottua turvamies-menetelmää (T-mies) käyttäen. Mene-
telmällä on mahdollista tehdä raiteella sellaista työtä, jossa ei puututa itse raiteen rakentee-
seen millään tavalla. Menetelmässä T-mies vain katsoo molempiin suuntiin ja antaa ääni-
merkin, jos juna tulee näkyviin. Raiteella olevat henkilöt suuntaavat välittömästi turva-
alueelle äänimerkin kuultuaan. 
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Mittaukset suoritettiin 3.2.2010 noin kello 17.00 alkaen ja pakkasta oli noin 5 astetta. Mit-
tausten alkuvaiheessa oli vähäistä lumisadetta, mutta se ei häirinnyt mittauksia. 
 
8.2 Käytetyt mittalaitteet 
 
Valaistusvoimakkuudet mitattiin kuvan 8.1 mukaisella mittarilla. Mittarin valmistaja on 
CEM ja mittarin tyyppi on DT-1308. Mittarin mitta-alue on 0…400 000 luksia. Mittarin 
mukana on kätevä säilytyspussi, joka voidaan kiinnittää myös vyölle. Anturin oikeaan kor-




Kuva 8.1. Mittauksissa käytetty valaistusvoimakkuusmittari DT-1308. 
 
 
Mittaustulokset otettiin 80 cm korkeudelta maanpinnasta. Toisin sanoen alueen työtaso 
asetettiin 80 cm:iin. RHK:n ohjeissa ei oteta kantaa mittauskorkeuteen, mutta sopiva mitta 
mietittiin käytännön kannalta. 
 
Alueen käyttötarkoituksesta riippumatta ei ole järkevää mitata valaistusvoimakkuuksia 
maanpinnan tasalta. Raiteilla tehtävissä kaluston huolloissa tarvitaan valaistusta hieman 
korkeammalle. Poikkeuksena on itse rataan tehtävät huollot, kuten vaihteiden puhdistukset. 




Mittauksien alkuvaiheessa näytti siltä, että valaistusvoimakkuudet ovat liian pienet. Kes-
kiarvomenetelmällä lasketut valaistusvoimakkuudet ovat kuitenkin jo lähempänä vaadittuja 
arvoja. Silmämääräisesti arvioituna valaistus ratapihalla oli riittävän hyvä sen eri alueiden 
käyttötarkoituksiin nähden. 
 
8.3 Ratapihan luokittelu 
 
Ratapihan luokittelua pohdittiin Proxionin asiantuntijoiden kanssa. Siilinjärven ratapihan 
raiteiden lukumäärästä ja liikenteen vilkkaudesta päätellen määritetään luokitukseksi ”pieni 
ratapiha”. Valaistusvaatimukset katsotaan alueittain tämän määrityksen mukaan. 
 
Ratapiha on valaistusmittauksien kannalta juuri sopiva kohde. Vaikka ratapihan koko on 




• Seisonta- ja huoltoraidealue sekä vaihtotyöalue. 
 
Lisäksi järjestelyratapihojen vaadittuja valaistusvoimakkuustasoja sovelletaan lähtö- ja 
tuloraiteiden vaihdealueisiin. 
 
Yllä olevista alueista jokaiselta otettiin mittaustuloksia pistemenetelmän mukaisesti. 
RHK:n vaatimuksissa suurin sallittu pisteiden välinen etäisyys on viisi metriä, joten se 
valittiin suoraan mittauspisteiden etäisyydeksi. 
 
Lähtö- ja tuloraidealueilta mitattiin valaistusvoimakkuudet erikseen. Tässä työssä lähtörai-
teiden vaihdealueella tarkoitetaan Siilinjärveltä Iisalmeen päin olevaa vaihdealuetta. Tulo-








Vaihdealueelta Iisalmeen päin otettiin mittaustuloksia kuvan 8.2 mukaisesti. Mittauspistei-
den numeroiden mukaiset mittaustulokset on esitetty taulukossa 8.1. Mittaustuloksista 
huomataan, että valaistusvoimakkuudet eivät ole vaatimusten mukaiset. Voidaan olettaa, 










Taulukko 8.1. Siilinjärveltä Iisalmeen päin olevan lähtöraidealueen vaihteiden mittaustulokset. 
Piste Lux Piste Lux Piste Lux 
1 1,0 11 7,6 21 19,2 
2 2,3 12 7,0 22 14,0 
3 3,6 13 4,1 23 8,4 
4 2,0 14 10,0 24 6,0 
5 3,7 15 5,5 Em/lux 6,7 
6 3,6 16 1,5 Vaadittu 10 
7 2,0 17 5,5   
8 2,3 18 7,5   
9 2,6 19 18,0   
10 5,2 20 17,5   
 
 
Taulukon 8.1 mittaustulosten perusteella keskimääräinen valaistusvoimakkuus on vaaditus-
ta arvosta reilusti pienempi. Mittaustulokset vaihtelevat 1 luksista 19,2 luksiin. Tulosten 
perusteella valaistuksen tasaisuus on huono. Lasketaan valaistuksen tasaisuuden arvot koh-
dan 4.1.2 mukaisesti: 
 
!" # %⁄  1,0 t|' 6,7 t|'⁄  0,15 3%%L| 0,4; (8.1) 
!& #%' #⁄  19,2 t|' 1⁄ t|'  19,2 3%%L| 5; (8.2) 
 
Alueen huoltotyöt, esimerkiksi vaihteiden puhdistamiset, voivat joissain kohdissa hanka-
loitua huonon valaistuksen tasaisuuden vuoksi. Vaatimuksissa esiintyvä keskimääräinen 
valaistusvoimakkuuden arvo kuitenkin lähes saavutetaan, jos reuna-alueiden pienimmät 
valaistuvoimakkuudet jätetään huomioimatta. 
 
Kuvassa 8.3 näkyvät toteutetut mittauspisteet vaihdealueella Siilinjärveltä Kuopioon päin. 






Kuva 8.3. Siilinjärveltä Kuopioon päin olevan tuloraidealueen vaihteiden mittauspisteet. 
 
 
Taulukko 8.2. Siilinjärveltä Kuopioon päin olevan tuloraidealueen vaihteiden mittaustulokset. 
Piste Lux Piste Lux Piste Lux 
1 5,6 11 8,3 21 3,0 
2 6,3 12 4,2 22 2,3 
3 4,6 13 5,0 23 1,9 
4 3,8 14 5,1 24 3,4 
5 4,2 15 5,4 25 5,1 
6 4,2 16 10,9 26 9,3 
7 5,7 17 12,0 27 12,9 
8 9,2 18 15,8 Em/lux 6,4 
9 10,9 19 7,6 Vaadittu 10 
10 6,6 20 4,3   
 
 
Kuten Iisalmeen päin olevalla lähtövaihdealueella, myös tällä alueella mitatut arvot ovat 
pienemmät kuin vaaditut. Silmämääräisesti arvioiden alueella on kuitenkin riittävä valais-
tus. 
 
Vaadituista arvoista jäädään kuitenkin reilusti. Valaistuksen tasaisuus on myös tällä alueel-




!" # %⁄  1,9 t|' 6,4 t|'⁄  0,3 3%%L| 0,4; (8.3) 




Alueelta otettiin mittaustuloksia kuvan 8.4 osoittamista kohdista. Tavoitteena oli mitata 
tuloksia sekä laiturin- että matkustaja-alueen raiteen kohdalta. Tarkoitus oli tutkia, onko 
matkustaja-alueen valaistus riittävä takaamaan matkustajien turvallisen liikkumisen. Mitta-




Kuva 8.4. Matkustaja- alueen mittauspisteet. 
 
 
Taulukko 8.3. Matkustaja- alueen mittaustulokset. 
Piste Lux Piste Lux Piste Lux Piste Lux 
1 7,9 11 9,1 21 8,1 31 8,6 
2 6,7 12 8,6 22 7,8 32 10,0 
3 6,0 13 9,5 23 8,8 33 10,4 
4 9,3 14 11,0 24 9,4 34 11,6 
5 11,3 15 11,2 25 10,3 35 14,3 
6 9,0 16 15,1 26 16,8 36 13,8 
7 9,1 17 16,0 27 19,6 Em/lux 11,1 
8 9,9 18 18,2 28 11,7 Vaadittu 10 
9 13,3 19 13,9 29 10,0   
10 13,4 20 11,2 30 8,8   
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Taulukon 8.3 mittaustuloksista huomataan, että matkustaja-alueen valaistukseen on panos-
tettu oikealla tavalla. Alueen parempi valaistuksen taso huomattiin jo silmämääräisesti ja 
mittaukset vahvistavat asian. Valaistuksen tasaisuus oli myös havaittavissa. Hämäriä koh-
tia alueella ei ollut havaittavissa lähes ollenkaan. Valaistuksen tasaisuudelle voidaan laskea 
arvot: 
 
!" # %⁄  6,0 t|' 11,1 t|'⁄  0,54 3%%L| 0,25; (8.5) 





Alueen mittauspisteet asetettiin kuvan 8.5 mukaisesti. Mittaustuloksia otettiin alueen käyt-
tötarkoitusta silmällä pitäen. Koska alueella tapahtuu vaunujen kuormausta, on alueella sen 
seurauksena myös muitakin työkoneita. Työkoneissa itsessään on usein työvalot, mutta 
alueella on tärkeää olla hyvätasoinen perusvalaistus. Alueelle oli asennettu valonheittimiä 









Kuvan 8.5 mittauspisteistä saimme taulukon 8.4 mukaiset tulokset. Mittaustulokset olisivat 
olleet vieläkin paremmat, jos edellä mainitut lisävalaistukset olisi saatu päälle. Mittaustu-
loksista voidaan päätellä, että valaistusvoimakkuudet ovat keskimäärin vaaditun suuruiset. 
 
 
Taulukko 8.4. Kuormausraidealueen mittaustulokset. 
Piste Lux Piste Lux Piste Lux Piste Lux 
1 28,8 11 25,7 21 21,7 31 20,8 
2 27,7 12 31,3 22 26,7 32 23,6 
3 24,8 13 23,5 23 21,5 33 23,1 
4 13,5 14 14,5 24 13,8 34 10,3 
5 10,0 15 11,2 25 12,0 35 11,7 
6 9,9 16 10,8 26 10,3 36 6,8 
7 5,4 17 5,5 27 5,4 37 4,5 
8 5,4 18 5,3 28 4,6 38 3,1 
9 7,6 19 6,8 29 5,8 39 3,0 





Valaistuksen tasaisuus voisi olla kuitenkin parempi alueen käyttötarkoituksen vuoksi. Sil-
mämääräisesti alueella oli havaittavissa hämärämpiä kohtia. Tasaisuudelle voidaan laskea 
arvot: 
 
!" # %⁄  3,0 t|' 13,3 t|'⁄  0,23 3%%L| 0,25; (8.7) 
!& #%' #⁄  31,3 t|' 3,0⁄ t|'  10,4 3%%L| 8; (8.8) 
 
 
8.4.4 Seisonta- ja huoltoraidealue sekä vaihtotyöalue 
 
Mittauspisteitä alueelle asetettiin kuvan 8.6 mukaisesti. Alueen seisontaraiteilla oli joitakin 
vaunuja ja mittaustuloksia jouduttiin ottamaan eri kohdista vaunujen aiheuttamien varjojen 






Kuva 8.6. Seisonta- ja huoltoraidealueen sekä vaihtotyöalueen mittauspisteet. 
 
 
Taulukko 8.5. Seisonta- ja huoltoraidealueen sekä vaihtotyöalueen mittaustulokset. 
Piste Lux Piste Lux Piste Lux Piste Lux 
1 7,7 11 13,3 21 14,4 31 10,2 
2 7,8 12 16,4 22 4,5 32 12,2 
3 10 13 17 23 5,6 Em/lux 10,75 
4 12,7 14 4,5 24 5,7 Vaadittu 10 
5 15,8 15 6,5 25 8,5   
6 6,5 16 7,3 26 12,5   
7 7 17 14 27 10,2   
8 9,4 18 14,6 28 11,3   
9 11,7 19 14,6 29 11,9   
10 16,2 20 13,3 30 10,7   
 
 
Alueen valaistus on mittaustulosten perusteella riittävä. Valaistuksen tasaisuus riittää vau-
nujen säilytystarkoitukseen, mutta ei tarkkaan huoltotyöhön. Ehkä alueen valaistus on 
suunniteltu siten, että mahdolliset huoltotyöt tapahtuvat aina jollain tietyllä hyvin valaistul-




!" # %⁄  4,5 t|' 17,0 t|'⁄  0,26 3%%L| 0,25; (8.9) 
!& #%' #⁄  17,0 t|' 4,5⁄ t|'  3,8 3%%L| 8; (8.10) 
 
 
8.5 Virheen arvio 
 
Mittarin käyttöohjeessa on mainittu mahdollinen ± 5 %:n virhe mittaustuloksissa. Valais-
tusmittareiden valmistajien verkkosivuilla on myös maininta kylmän kelin aiheuttamasta 
virheestä anturin toiminnassa. Lisäksi mittaustilanteessa virhettä voi syntyä anturin vääräs-
tä asennosta, mittaajan tuottamasta varjosta tai mittaajan vaatetuksesta. Kokonaisvirheeksi 
voidaan arvioida edellä lueteltujen perusteella ± 6 %. 
 
Suurimpaan virheeseen päästään kuormausraidealueen mittaustuloksilla. Jos lasketaan 
edellä mainitun 6 %:n mukaan suurin virhe mittaustuloksiin, saadaan 
 
()  {0,06 · 13,3 t|'  {0,80 t|' (8.11)
  
Virhe ei siis vaikuta mittaustuloksiin paljoa. Alueilla, joissa vaatimukset täyttyvät edellä 
olevien mittaustulosten perusteella, toteutuvat vaatimukset vielä virheen huomioimisen 
jälkeenkin. Alueilla, joissa on huono keskimääräinen valaistusvoimakkuus, ei myöskään 
tule merkittävää muutosta tuloksiin. 
 
8.6 Yhteenveto mittauksista 
 
Siilinjärven ratapihan valaistus on kohtalaisen hyvä. Tulevaisuudessa on syytä kuitenkin 
kiinnittää huomiota valaistuksen tasaisuuteen. Mittausten perusteella eri alueilla oli suurta-
kin eroa valaistusvoimakkuuksien kesken. Valaistuksen tasaisuus vaikuttaa työskentelyn 
turvallisuuteen ja hyvällä valaistuksen tasaisuudella varmistetaan alueella käyttötarkoituk-
sen mukainen toiminta. 
 
Valaisimien ikä ja likaantuminen vaikuttavat suoraan valaistusvoimakkuuksiin. Vanhojen 
valaisimien kunnostamista tai uusimista on syytä harkita. Myös valaisimien lisääminen 
parantaisi ratapihan valaistusta. Tällä hetkellä valaisimien määrä on sellainen, että yhden-
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kin valaisimen vioittuminen heikentää alueen kokonaistilannetta radikaalisti. Tämä tulee 
esille varsinkin lähtö- ja tuloraiteiden vaihdealueilla. 
 
Matkustaja-alueen ja kuormausalueen valaistukset ovat kuitenkin selvästi paremmat kuin 
etukäteen arvioituna. Kuormausalueelle lisätyt valaisimet parantavat valaistustasoa, vaikka 
niiden kytkeminen onkin toteutettu hankalasti. 
 
Valaistuksen energiataloudellisuus on nykyisin yhä merkittävämpää. Tämä on huomioitava 
valaistuksen suunnitteluvaiheessa sekä valaistushuoltojen määrittämisessä. Tässä työssä 
saatujen mittaustulosten perusteella on mahdollista suunnitella lisävalaistusta ratapihalle tai 
kartoittaa valaisimien uudistamisen tarve. 
 
Oikean mittauspisteverkon luominen voi olla käytännössä hankalaa. Valaistukset toteute-
taan optimaalisella valaisimien määrällä ja mahdollisimman hyvällä energiatehokkuudella. 
Tämä voi kuitenkin johtaa alueen epätasaiseen valaistukseen ja mittaustulokset heittelevät 
paljon pienienkin etäisyyksien sisällä. 
 
RHK:n julkaisussa ”Rautatiealueen valaistusvaatimukset” esitetyt valaistusvaatimukset on 
mittaustulosten perusteella asetettu hyvin. Ongelmana tosin on eri alueen valaistusvaati-
muksien määrittäminen useiden taulukkojen perusteella. Onkin syytä miettiä, voiko vaati-
muksia yleistää hieman. Vaatimukset soveltuvat hyvin pienille ratapihoille, mutta selkeyttä 
vaatimuksiin tulisi saada. 
 
Ratapihojen valaistuksia tarkasteltaessa on huomioitava eri alueiden käyttötarkoituksia 
erittäin huolellisesti. Joillain alueilla epätasainen valaistus ei ole haitaksi, mutta tasaisuutta 
vaaditaan, jos alueella tehdään tarkempaa työtä. Siilinjärven ratapihan valaistuksen taso 





9 VALAISTUSSUUNNITTELUOHJELMIEN VERTAILU 
 
Valaistussuunnitteluohjelmien vertailussa huomioitiin niiden soveltuvuus juuri ratapihojen 
valaistussuunnitteluun, ohjelmien helppous ja monipuolisuus sekä ulos saatavan datan laa-
tu. Ulos saatava data tarkoittaa ohjelmasta esimerkiksi CADSiin siirrettävää DWG-kuvaa, 
jossa näkyy valaistussuunnitteluohjelmalla suunnitellut valaisimet. Ulos saatava data tar-
koittaa myös ohjelmien omaa raporttia valaistussuunnittelusta. 
 
Raporteissa esitetään yleensä valaisimien sijoitukset pohjakuviin, valaistusvoimakkuus-
käyrästöt ja tiedot käytetyistä valaisimista valaisinluetteloina. Monista ohjelmista saa vielä 
enemmänkin dataa, mutta tähän työhön edellä mainitut ovat tärkeimpiä. 
 
Monissa ohjelmissa on valmiita objektien rakenteita, joihin voidaan valaistuslaskentaa suo-
rittaa esimerkiksi objektin eri pintoja tarkkailemalla. Ratapihaympäristössä paras tapa on 
käyttää pohjakuvaa 1:1000, koska muut ratapihan järjestelmät on suunniteltu juuri tällaisel-
le pohjalle. Näin voidaan käyttää valaistussuunnitteluun sellaista pohjakuvaa, jossa jo suo-
raan näkyvät muiden järjestelmien johtokanavat ja kaapelireitit. Tämä helpottaa valaisinsi-
joituksien suunnittelua ja kaapelointireittien toteutuminen nähdään suoraan. 
 
Monilla valaisinvalmistajilla on oma valaistussuunnitteluohjelmansa. Verkkoselailun tu-
loksena huomattiin kuitenkin Dialuxin ja Calculuxin nousevan ehdottomasti yleisimmiksi 
valaisinvalmistajien suosimiksi ohjelmiksi. Mikä parasta, myös RHK on hyväksynyt aina-
kin nämä kaksi valaistussuunnitteluohjelmaa valaistuslaskentaan. /3/ 
 
9.1 Dialux 4.7 
 
Valaistussuunnitteluohjelmien vertailu aloitettiin Dialux 4.7 -ohjelman testauksella. Oh-
jelmasta näyttäisi tulevan uusia versioita markkinoille usein. Itse ohjelma on ladattavissa 
ilmaiseksi Internetistä. Ohjelmasta voi olla jo uusi versio saatavilla, mutta RHK:n vaati-




Jo ohjelman asennusvaiheessa voi huomata Dialuxin kätevyyden. Dialuxin asennusohjelma 
kysyy, mitä kieliä käyttäjä haluaa asentaa. Eri kielivaihtoehtoja on hyvin tarjolla. Lisäksi 
asennusvaiheessa voidaan määrittää, tuleeko ohjelma pääsääntöisesti ulko- vai sisätilojen 
valaistussuunnitteluun. Jos esimerkiksi sisätilan kalusteet jätetään asentamatta ohjelmaan 
ja valitaan vain yksi tai kaksi eri kieltä, vie ohjelma paljon vähemmän tilaa verrattuna va-
kioasetuksiin. Myös itse asentaminen nopeutuu huomattavasti. 
 
Testaus aloitettiin luomalla uusi ulkoprojekti Dialux-ohjeen mukaan. Pohjaelementin mää-
rittäminen osoittautui ongelmalliseksi. Ohjelmassa vakiona olevat pohjaelementit tuntuivat 
aluksi ratapihaympäristöön soveltumattomilta. Elementeille on kuitenkin mahdollista aset-
taa yksityiskohtaisia arvoja, esimerkiksi pintojen heijastusprosentit. 
 
Kohteeseen määritettiin karkeasti valaistusvoimakkuuksien vaatimukset. Kohde luokitel-
tiin pieneksi ratapihaksi, johon sisältyy matkustaja-alueita ja kuormausalueita. Molemmille 
alueille keskimääräiseksi valaistusvoimakkuudeksi valittiin 20 lux. Suunnittelussa tulisi 
huomioida vielä mahdolliset laituripolut, mutta tähän testaukseen riittää edellä luetellut 
yksityiskohdat. 
 
Seuraavana kohtana projektiin lisättiin Proxionin toimittama ratapihan pohjakuva. Tämä 
onnistui Dialuxin avustaja-valikon kautta. Kuvan oikeiden mittasuhteiden asettaminen 
huomattiin hankalaksi. Dialuxista ei löydy omaa mittasuhdevalikkoa, joten DWG-
muotoinen kuva joudutaan skaalaamaan esimerkiksi CADSilla oikeankokoiseksi. 
 
Pienen muokkauksen jälkeen DWG-muotoinen kuva saatiin oikeankokoiseksi Dialuxiin ja 
myös Dialuxin mittaustoiminto alkoi näyttää oikeanlaisia tuloksia. Dialuxin mittaustoimin-







Kuva 9.1. Dialux 4.7 -ohjelmassa oleva mittaustyökalu. 
 
 
Seuraavaksi valaisimia sijoitettiin pohjakuvaan riittävä määrä. Valaisintyypiksi valittiin 
400 W suurpainenatriumvalaisin. Valaisimien sijoittaminen ja suuntaus on ohjelmassa hel-
posti toteutettavissa. Lisäksi ohjelmassa on hyvä valikoima erilaisia valaisimia sekä lamp-
pujen valonjakokäyriä. 
 
Valaisinvalmistajien tarjoamat plug in -valaisinluettelotiedostot ovat ladattavissa suoraan 







Kuva 9.2. Dialux 4.7 -ohjelmassa oleva plug in -valaisinluetteloiden latauslista. 
 
 
Ohjelmassa on monta erilaista valaisimien asennusta helpottavaa toimintoa. Esimerkiksi 
”sijoita linjoiksi järjestettynä”-toiminto nopeuttaa työtä ratapihasuunnittelussa. Valopyl-
väiden etäisyydet linjassa voidaan määrittää itse tai ohjelman ehdotuksen mukaan. Va-
laisimet lisätään pohjakuvaan suoraan projektipuun luettelosta. 
 
Itse valaistuslaskenta voidaan ohjelmalla toteuttaa helposti. Laskentaan kuluu sitä enem-
män aikaa, mitä enemmän on pohjakuvaan sijoitettu valaisimia. Testissä 81 valaisimen 
tapauksessa ohjelma suoritti laskentaa noin kahden minuutin ajan. Laskennan tuloksia voi-
daan tarkkailla kätevästi ohjelman tarjoamassa 3D-kuvassa, mistä myös nähdään va-
laisimien suuntaukset ja suuntauskulmat havainnollisesti. Ohjelman 3D-kuvaan saadaan 
myös näkymään DWG-pohjakuva. Hiiren osoittimella voidaan katsoa suoraan valaistus-




Valaisimien suuntaus voidaan tehdä joko 3D-kuvassa tai pohjakuvassa. Jos valaisimien 
suuntausta muutetaan, on laskenta suoritettava uudestaan. Tämä hidastaa suunnittelutyötä 
varsinkin ratapihaympäristössä, jossa valaisimien määrä on suuri. Suunnittelussa pyritään 
optimoimaan valaisimien määrä ja erilaisilla valaisimien suuntauksilla voidaan valaisimien 
määrää vähentää radikaalisti. Näin suuntausta joudutaan toteuttamaan jopa valaisinkohtai-
sesti, joten laskenta vie paljon ylimääräistä aikaa. 
 
Kuvassa 9.3 on esitetty suunnitteluvaiheesta 3D-näkymä, josta valaisimien sijoitukset ja 
valokeilat on hyvin havaittavissa. Valaisimien suuntaukset voidaan tehdä helposti va-




Kuva 9.3. Dialuxin 3D-näkymä. 
 
 
Dialuxista saadaan tulostettua raportti valaistuslaskennasta. Raporttiin käyttäjä voi itse 
valita haluamansa kokonaisuuden. Tarjolla on valaistusvoimakkuusarvojen lisäksi mm. 
valaisinluettelot, 3D-kuvat ja tasokuvat, joissa näkyvät pohjakuvaan sijoitetut valaisimet. 
Tosin pohjakuvaa ei saatu näkyviin raporttiin. Syynä tähän voi olla käytetyn pohjakuvan 
suuri koko tai Dialuxin oma tapansa käsittää DWG-kuva vain taustakuvana. 3D-kuvaan 
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DWG-kuva kuitenkin saadaan näkyviin. Koko raportti voidaan tulostaa helposti myös 
PDF-muotoon. 
 
Dialuxista on mahdollista siirtää suunnitelma muihin ohjelmiin. Tässä työssä testattiin 
suunnitelman siirtoa CADSiin. Tiedon siirto ohjelmien kesken on hieman puutteellinen. 
Dialuxista siirrettävät valaisintiedot saadaan CADSiin, mutta alkuperäinen pohjakuva jou-
dutaan liittämään leikepöydän kautta. Valaisimista saadaan siirrettyä yksityiskohtaisia tie-
toja, mutta ne siirtyvät tasoina eikä attribuutteina. Tämä on ohjelman suurin puute. Va-
laisimien sijainnit eivät siis välttämättä säily ennallaan, koska pohjakuva asetetaan paikal-
leen käsin. 
 
Taloudellisempaan tulokseen olisi todennäköisesti päästy tutkimalla valaisintyyppejä ja 
lamppujen valonjakokäyriä. Valaisimien lukumäärä on suuri, mutta ohjelman testauksen 
kannalta esimerkkityö on tarpeeksi todenmukainen. Tässä työssä tehdystä ratapihan valais-
tussuunnittelusta on Dialuxista saatu lyhytmuotoinen raportti liitteenä 6. 
 
Dialuxin käyttöä helpottaisi huomattavasti päivän tai kahden käyttökoulutus. Ohjelma si-
sältää niin paljon erilaisia yksityiskohtaisia asetuksia, ettei pelkästään itseopiskelulla ma-
nuaalin avulla pääse kuin pintaraapaisuun ohjelmasta. Valaistussuunnitteluun Dialux on 
varmasti yksi monipuolisimmista saatavilla olevista ilmaisohjelmista. 
 
9.2 Calculux Area 7.2.0.0 
 
Myös Calculux on mahdollista asentaa monella eri kielellä. Ohjelman asennusvaihe sujuu 
paljon nopeammin Dialuxiin verrattuna. Tämä viittaa siihen, että Calculux olisi kevyempi 
ohjelma. Tämä on hyvä asia Dialuxin hitaan ja raskaan toiminnan jälkeen. 
 
Calculuxin grafiikka on huomattavasti alkeellisempaa kuin Dialuxissa. DWG-kuvan liittä-
minen projektiin on tästäkin johtuen helpompaa. Jo pohjakuvan lisäämisvaiheessa voidaan 
esimerkiksi valita ylimääräisiä tasoja pois. CAD-näkymässä liikkuminen on hankalampaa 





Käytetään samoja lähtömäärityksiä, kuin edellä olevassa Dialux-arvostelussa. Valaisimina 
käytetään 400 W suurpainenatriumeja ja valaistusvoimakkuuden tavoitearvo on 20 lux. 
Pohjamateriaaliksi valittiin yleiskenttä, koska ohjelmasta löytyvät valmiit mallit eivät so-
vellu ratapihaympäristöön. Pohjamateriaalin ominaisuuksien määrittäminen on Calculuxis-
sa toteutettu huonosti. On harkittava, onko kohteen pohjamateriaali määritettävä lasken-
nassa tarkasti. Vai päästäänkö esimerkiksi alenemakertoimien avulla oikeaan tulokseen. 
 
Pisteverkon asettaminen pohjakuvaan osoittautui hankalaksi. Ohjelmalla voidaan määrittää 
vain tietty pistemäärä kerrallaan, joten suurelle ratapihalle pisteverkon määrittäminen vie 
turhaa aikaa. Pisteverkon asettamisessa tosin auttaa ohjelmassa oleva ”monista” -toiminto 
vapaasti valittavan pisteverkon asettamisessa. Pisteverkon määrittäminen automaattisesti x- 
y -koordinaatiston avulla on hankalampaa kuin pohjakuvaan klikkaamalla asetettava. 
 
Valaisimien suuntaus on Calculuxissa aluksi hankalaa. Mutta pienen harjoittelun jälkeen 
suuntauksen hallitsee. Valaisimien lisäys on helppoa ja valokäyrät saadaan näkyviin heti 
lisäyksen jälkeen. Valaisimia voidaan sijoitella pohjakuvaan myös ryhmänä, ja tässä työssä 
käytettiin rivi-vaihtoehtoa. 
 
Calculux ei anna tarkkaa tulosta jos jonkin tietyn pisteen valaistusvoimakkuus halutaan 
selvittää. Pohjakuvassa näkyy vain aluekohtaiset valaistusvoimakkuuksien arvot. Tietyn 
pisteen valaistusvoimakkuus voidaan vain arvioida lux-alueiden sisältä. Koska tavoitteena 
on aina lähtökohtaisesti valaistusvoimakkuuksien keskiarvo, laskennan tarkkuus on tar-






Kuva 9.4. Valaistusvoimakkuuskäyriä esimerkkikuvasta. Kuvasta nähdään myös valaistusvoimakkuuden 
maksimi-, minimi- ja keskiarvo. 
 
 
Laskentatulokset ja valitut grafiikat avautuvat omiin ikkunoihinsa. Suunnittelua tehtäessä 
on syytä käyttää ”limittäiset ikkunat” -toimintoa. Tällöin saadaan kaikki valitut arvot nä-
kyviin kerralla. 
 
Laskentaa ei tarvitse suorittaa nappia painamalla, vaan automaattinen laskenta suorittaa 
laskentaa koko ajan. Määritetyn pisteverkon alueen maksimi-, minimi- ja keskiarvot näky-
vät CAD-ikkunan yläkulmassa koko ajan. Laskennan jälkeen ohjelma esittää jokaisen pis-
teverkon tulokset omaan ikkunaansa. Kokonaistilanteen tarkastelua varten tulee selailla 
ikkunoita erikseen. 
 
Ohjelman 3D-toiminto on hankalakäsitteinen. Liikkuminen valaisimien lähelle onnistuu 
hiiren rullanäppäimellä normaalisti zoomaamalla, mutta sivuttain liikkumista on rajoitettu 
liikaa. Vapaampi liikkuminen 3D-kuvassa olisi hyvä ominaisuus valaisinsuuntauksia tark-






Kuva 9.5. Calculuxin 3D-projektikuva. Kuvassa näkyvät pohjakuva, pisteverkko ja valaisimet. 
 
 
Calculuxin raporttiin käyttäjä saa valita haluamansa osat. Monipuolisuutta tosin voisi olla 
enemmän. Dialuxiin verrattuna raportti on suppeampi, ja PDF-muotoon tulostamiseen tar-
vitaan koneelle oma PDF-tulostin. Dialuxissa oli mukana oma PDF-tulostin. Raportti Cal-
culuxilla tehdystä suunnitelmasta on liitteenä 7. 
 
Calculuxilla tehty suunnitelma voidaan siirtää CADSiin kaikkine tuloksineen. Jopa valais-
tusvoimakkuuksien käyrästöt on mahdollista siirtää. Toivottavaa jää ainoastaan alkuperäi-
sen kuvan suhteen. Kuva voidaan siirtää valaistustietojen mukana, mutta alkuperäisen ku-
van tasot häviävät. Alkuperäinen kuva siirtyy CADSiin vain taustakuvana, ei objekteina. 
 
On tosin mahdollista siirtää CADSiin vain valaisintiedot ja tämän jälkeen kopioida CAD-
Sin leikepöydän kautta alkuperäinen kuva. Samalla tavoin jouduttiin tekemään myös Dia-
luxilla. 
 
DWG-kuvasta saadaan valaistusvoimakkuuksien arvot luettua tarkemmin kuin itse Calcu-
luxista. Esimerkiksi suunnittelun tulostusvaiheessa tämä on hyödyllinen piirre. Koko rata-
pihan tulokset tulostettua saadaan CADSista yhdelle paperille. 
 
Ohjelman ehdoton vahvuus on sen yksinkertaisuus. Ei ohjelman tarvitse olla grafiikaltaan 
hieno, jos sen toiminta on kunnollinen. Ohjelmaa käyttäessä tulee vain huomioida lasken-
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tatulosten ilmestyminen erillisiin ikkunoihinsa. Ohjelma saattaa kaatua liialliseen datan 
määrään, jos painaa laskentanappia monta kertaa peräkkäin. 
 
9.3 Optiwin 2008.02 
 
Projektin alkuvaiheessa ohjelma pyytää projektin perustiedot. Tämä vaihe on ohjelmassa 
toteutettu hyvin eikä heti alkuvaiheessa ole syvennytty liian yksityiskohtaisiin tietoihin. 
Projektin nimeämisen jälkeen voi aloittaa itse suunnittelun. 
 
Ensin tulee määrittää laskettavan alueen muoto, koko ja eri pintojen heijastusprosentit. 
Ohjelma on selvästi painotettu sisävalaistuksen suunnitteluun. Valikoissa puhutaan tilasta 
”huoneina”. Ohjelma kuitenkin hyväksyy seinien heijastuksiksi arvon nolla. Tällöin huone 
käsitetään ulkotilaksi. 
 
DWG-muotoisen pohjakuvan lisääminen Optiwiniin ei ole helppoa. Tässä työssä käytetty 
esimerkkikuva on niin suurikokoinen, että Optiwinin automaattinen kuvakoon muuttami-
nen ei toimi. Eikä kuvaa saa kunnolla näkyviin käsin säätämälläkään. Helpoimmalla pää-
see, kun ottaa käyttöön jollain muulla valaistussuunnitteluohjelmalla tallennetun pohjaku-
van. Tässä tapauksessa käytettiin Dialuxilla tallennettua DWG-muotoista kuvaa. 
 
Ohjelman toiminta hidastui huomattavasti suuren pohjakuvan vuoksi. Kannattaakin zoo-
matessa ottaa pohjakuva pois näkyvistä. Kuvassa liikkuminen on työlästä ja aikaa kuluu 
turhaan odotteluun. 
 
Valaisimet sijoitetaan pohjakuvaan koordinaattien syötöllä. Valaisimia on mahdollista 
asettaa myös ryhminä. Parempi tapa valaisimien asettamiselle olisi hiirellä klikkailu. 
Koordinaattien syötöllä valaisimet tosin sattuvat oikealle kohdalleen. Hiirellä valaisimia 
voidaan siirtää sen jälkeen, kun valaisimet on ensimmäisen kerran asetettu kuvaan koordi-






Kuva 9.6. Valaisimien lisäys pohjakuvaan Optiwin 2008.02 -ohjelmalla. 
 
 
Valaisimien suuntaus onnistuu helposti. Laskenta joudutaan uusimaan jokaisen säädön 
jälkeen uudestaan ja laskentatuloksien hankalat valaistusvoimakkuuskäyrästöt ovat välillä 
huonosti tulkittavissa. Pienen harjoittelun jälkeen ohjelman tyyliin kuitenkin tottuu. 
 
Optiwiniin voidaan asetella valaistuslaskennan pisteverkko tietyissä rajoissa. Ratapihaym-
päristön vaatimuksiin nähden jäädään kuitenkin liian vähäiseen pisteiden määrään. Ohjel-
ma antaa asettaa tilaa kohden noin viisikymmentä vaakasuuntaista pistettä. Vaatimus esi-




Kuvassa 9.7 on esitetty Optiwinin CAD-ikkuna sekä lasketut tulokset esimerkkitilanteessa. 
Kuvasta nähdään hieman muita ohjelmia sekavampi valaistusvoimakkuuskäyrästö. Va-




Kuva 9.7. Optiwinin CAD-ikkuna sekä valaistusvoimakkuuskäyrät suoritetusta laskennasta. 
 
 
Optiwinistä on mahdollista siirtää suunnitelmat DWG-muotoon. Ohjelmien eri versiot 
hankaloittavat DWG-muotoon siirtämistä. On varminta siirtää Optiwinin antama kuva oh-
jelman itse tarjoamaan muotoon. Muuten ainakin CADSiin siirrettäessä tiedostot eivät vält-
tämättä toimi. Valaisimet siirtyivät tiedostonsiirron yhteydessä pois alkuperäisiltä paikoil-
taan, vaikka mukana siirretty pohjakuva toimiikin oikein. 
 
Tulosten raportointitoiminto on Optiwinissä onnistunut hyvin. Tulostusikkunasta voidaan 
valita näytettävät laskentatulokset ja raportin laajuus pysyy sopivana. Raportti on Optiwi-
nin parasta antia. Muuten ohjelma on liian kankea ratapihan valaistussuunnitteluun. Ra-
portti Optiwinillä tehdystä suunnittelusta on liitteenä 8. 
 
9.4 Optiwin 3D pro 2009.16 
 
Ohjelma on kehitetty versio edellä esitellystä Optiwinistä. 3D-versiossa on korjattu toimin-
toja ja ohjelma on graafisestikin kehittyneempi. Perustoiminnot ovat kuitenkin säilyneet 
lukuun ottamatta hyvin samanlaista projektipuu-rakennetta kuin Dialuxissa. Ohjelma ky-
kenee käsittelemään paremmin myös suurempia pohjakuvia. Siitä huolimatta suunnittelu 
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on hidasta suuren pohjakuvan vuoksi. DWG-kuvan liittäminen suoraan projektiin on edel-
leen hankalaa. 
 
Liikkuminen CAD-ikkunassa on helpottunut huomattavasti. Ohjelmassa voi liikkua hiiren 
avulla samalla tavalla kuin CADSissa. Valaisimien sijoittelu voidaan toteuttaa kokonaan 
hiirellä. Valaisimien kallistukset ja suuntaukset voidaan määrittää yksityiskohtaisesti aset-
tamalla numeroarvot valaisimien ominaisuuksiin. 
 
Laskentatoiminto on erittäin hidas. Suoritusnopeuteen voidaan tosin vaikuttaa laskennan 
asetuksilla. Laskentatyypiksi voidaan valita vedos. Tämä vaikuttaa laskenta-aikaan ja riit-
tävä tarkkuus säilytetään tuloksissa. 
 
Tallennus DWG-kuvaksi onnistuu helposti. Alkuperäisen kuvan tasot säilyvät ennallaan ja 
pohjakuva siirtyy objekteina. Tähän osioon on selvästi panostettu ja hyvään tulokseen uu-
distuksella on päästykin. CADSin ja Optiwin 3D pro:n välillä tiedonsiirto on sujuvaa ja 
tiedostojen jatkokäsittely helppoa. Suunnittelijan aikaa ei kulu turhaan tiedostojen muok-
kaamiseen. 
 
Ohjelman raportointivalikko on hyvin selkeä ja sisältää riittävästi tulostusvaihtoehtoja. 
Periaate on sama kuin edellä käsitellyssä Optiwinissä. Ainoa heikkous on ohjelman hidas 
datankäsittelynopeus. Tulostusvaiheessa huomattujen virheiden korjaaminen vie paljon 







Kuva 9.8. Optiwin 3D pro:n raportointivalikko. Valikoista saadaan valittua valaisimien lisäksi halutut lasken-
ta-alueen elementit näkyviin lopulliseen raporttiin. 
 
 
9.5 ReluxPro 2010.1 
 
Ohjelmaa ei saa asennettua suomenkielisenä. Englanninkielisenä ohjelma on kuitenkin 
helppokäyttöinen selkeiden valikkojen avulla. Grafiikaltaan ohjelma on samaa luokkaa 
Optiwin 3D pro:n kanssa. 
 
Ohjelmaan voi lisätä DWG-kuvan ”import” -toiminnon avulla. Ohjelma käyttää DWG-
kuvien käsittelyyn RealDWG2010 -sovellusta. Ohjelma antaa virheilmoituksen jos sovel-
lusta ei ole käytössä ja ehdottaa korjaustoimenpiteitä. Lopulta DWG-kuva saadaan asetet-
tua projektiin oikeaan kohtaan kuvan nollapistettä muuttamalla. 
 
Valaisimien lisäystoiminto on ohjelmassa helppokäyttöinen. Ohjelman oma valaisintieto-
kanta on suppea, mutta plug in -toiminnolla ohjelmaan saadaan näkyviin esimerkiksi Phi-




Kuva 9.9. ReluxPro -ohjelman valaisinvalikko. Valikossa olevilta välilehdiltä saadaan tarkasteltua tarjolla 
olevia valaisintietokantoja omalta koneelta ja verkosta.  
 
 
Tässä työssä käytettiin ohjelmasta vakiona löytyvää valaisinmastoa. Mastoon on asennettu 
kahdeksan 250 W suurpainenatriumvalaisinta. Plug in -valaisintietokantana testattiin Phi-
lipsin tietokantaa, ja sen toiminta oli moitteetonta. 
 
Suunnitteluikkunassa ja 3D-kuvassa liikkuminen on helppoa. Hiiren toiminnot ovat saman-
laisia kuin CADSissa. Lisäksi ohjelma kykenee käsittelemään suurtakin pohjakuvaa jouhe-
vasti. Valaisimien suuntaus voidaan toteuttaa monella tavoin. Esimerkkikuvaan testattiin 
valaisimien yksittäistä suuntausta. 
 
Laskenta on hidasta ja määrityksiltään vaikeaa. Haluttujen laskentatuloksien esiintuonti 
vaatii valikkojen selaamista. Laskentaa tosin selkeyttää ”calculation manager” -valikko. 
Parempiin tuloksiin päästäisiin lampputyyppien tarkemmalla määrittämisellä. Nyt valaisin-




Tulokset saadaan ohjelmasta siirrettyä DWG-muotoon ohjelman ”export” -toiminnon avul-
la. DWG-kuvan vanhat tasot säilyvät ennallaan. Tämä on hyödyllinen ominaisuus suunnit-
telun kannalta. Lisäksi DWG-kuvaan siirtyvät valaisimien sekä lamppujen tyyppitiedot. 
 
9.6 Yhteenveto valaistussuunnitteluohjelmien vertailusta 
 
Kaikissa testatuissa ohjelmissa on hyvät ja huonot puolensa. Pieniin kohteisiin jokainen 
ohjelma soveltuu hyvin. Ratkaisevaa onkin määrittää kohteen kiireellisyys ja vaatimukset. 
Jos halutaan suorittaa nopea laskenta ja tarvitaan tuloksiksi vain suurpiirteisiä arvoja, ovat 
Calculux ja Optiwin hyviä vaihtoehtoja. 
 
Dialux tarjoaa parhaat ominaisuudet jos tarvitaan kohteen yksityiskohtaisten tietojen mää-
rittämistä. Lisäksi Dialuxin 3D-toiminto on testatuista ohjelmista paras. Dialuxin heikkous 
on DWG-kuvien käsittely. Pohjakuvan asettaminen projektiin vaatii paljon työtä ja suunni-
telman siirto muihin ohjelmiin on hankalaa. 
 
ReluxPro:n heikkoutena on laskennan hitaus sekä hankalasti toteutettu valaisintietokanto-
jen päivitys. Ohjelma on hyödyllinen jos yritys etsii valaistussuunnitteluohjelmaa pitkälle 
aikavälille. Ohjelman DWG-kuvan käsittely on testatuista ohjelmista kehittyneintä. 
 
Ratapihojen valaistavat alueet ovat usein jopa yli kilometrin mittaisia. Tästä syystä valais-
tussuunnitteluohjelmalta vaaditaan suurien pohjakuvien hyviä käsittelyominaisuuksia. Tes-
tatuista ohjelmista tässä selviytyivät parhaiten Calculux ja ReluxPro. Calculuxia kannattaa 
käyttää, suunnittelutyön aikataulu on kiireinen ja tarvitaan vain yksinkertaista dataa ulos. 
 
Jos suunnittelija haluaa käsitellä suunnitelmaa 3D-kuvassa ja säätää sitä kautta esimerkiksi 
valaisimien kallistuksia, on Dialux ehdottomasti paras vaihtoehto. On huomioitava myös 
ohjelman erinomaiset materiaalien määrittelyominaisuudet. Aluksi monimutkaisilta tuntu-
vat valikot oppii hallitsemaan nopeasti. Dialux on käyttömukavuudeltaan ohjelmien parasta 





Ratapihan valaistussuunnitteluun ei kannata käyttää kuin Calculuxia tai Dialuxia. Muut 
ilmaisohjelmat ovat selkeästi tarkoitettu pienempien kohteiden tai sisävalaistuksen suunnit-
teluun. Käytettävän valaistussuunnitteluohjelman valintaan voidaan käyttää apuna tauluk-












































3 3 4 3 2 
 
Arvosteluasteikko 
0 = Huono, ei sovellu ratapihojen valaistussuunnitteluun 
1 = Välttävä, soveltuu joiltain osin ratapihojen valaistussuunnitteluun 
2 = Kohtalainen, soveltuu pieniin kohteisiin 
3 = Hyvä, harkinnan arvoinen ratapihojen valaistussuunnitteluohjelmaksi 
4 = Hyvä, soveltuu ratapihojen valaistussuunnitteluun, pieniä puutteita 
5 = Kiitettävä, ratapihojen valaistussuunnitteluun sopiva 
 
 
Suunnitteluun paras ohjelma on Dialux. Sen ainoat puutteet ovat DWG-kuvien käsittely-
ominaisuuksissa. Ohjelmaan julkaistaan kuitenkin päivityksiä hyvin, joten nämäkin omi-
naisuudet tulevat paranemaan tulevaisuudessa. Calculux soveltuu suunnitteluun lähes yhtä 




10 VALAISTUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 
 
Tässä luvussa perehdytään RHK:n vaatimaan valaistussuunnitelman sisältöön. Tarkoitus 
on opastaa, mitä tulee huomioida ja miten eri dokumentit tulisi laatia valaistussuunnittelus-
sa. Dokumenttien pohjina käytetään Proxionin turvalaitesuunnittelumalleja ja sovelletaan 
niitä valaistussuunnitteluun. 
 
10.1 Tekninen suunnitelmaselostus 
 
Tekninen suunnitelmaselostus on suunnitelmaa täydentävä dokumentti. Tähän työhön mal-
lina toimii Proxionin laatima työselitys ja valaistusuunnittelussa tavoitteena on saada sa-
manlainen Proxion-formaatti teknisestä suunnitelmaselostuksesta. Teknisestä suunnitel-
maselostuksesta on malli liitteessä 9. Kuvitteellisessa malliselostuksessa ratapihan kuor-
mausalueelle suunnitellaan lisävalaistusta. 
 
Tekniseen suunnitelmaselostukseen lisätään tietoja itse rakenteilla olevasta kohteesta. 
Myös suunnitelmien tilaaja ja suunnitelmien toteuttaja kerrotaan. Valaistussuunnittelun 
rajat mainitaan aluekohtaisesti. Jos suunnitelma koskee useita eri alueita, mainitaan kaikki-
en nimet erikseen ja selkeästi. Esimerkiksi ”huoltoraidealue” ja ”kuormausalue” ovat sel-
keitä mainintoja tekniseen suunnitelmaselostukseen. 
 
Lisäksi kohteeseen huomioitavat määräykset ja ohjeet tulee mainita. Valaistuksen osalta 
ratapihalla tarvitaan yleensä RHK:n julkaisuja ”Rautatiealueen valaistusvaatimukset” /3/, 
”Yleisohje johdoista ja kaapeleista Ratahallintokeskuksen alueella” /6/, ”Laitetilojen ja 
valaisimien maadoittaminen” /9/, ”Rautatiealueelle tulevien kiinteiden laitteiden ja raken-
teiden maadoitussuunnittelu” /11/ ja” Sähkörataohjeet” /12/. Lisäksi on hyvä mainita säh-
köalan voimassa olevien säädöksien ja standardien noudattaminen. 
 
Kohteesta laaditaan ohjepiirustuksia, joissa näkyvät ratapihan hahmotelma ja suunnittelu-
alue. Esimerkiksi yleiskaavio tai raidekaavio on hyvä pohjakuva tähän tarkoitukseen. Oh-
jepiirustuksessa ei esitetä itse laitteita, vaan annetaan alueen rajaukset. Myös erityistä 
huomiota herättävät asiat esimerkiksi sijoituksien suhteen on mainittava ohjepiirustuksien 
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avulla. Lisäksi ohjepiirustuksissa esitetään sähköradan turvaetäisyydet selvennyksen vuok-
si. 
 
Kaapelointi- ja johtotiekuvassa esitetään uusien valaisimien ja muiden laitteiden sijainnit 
sekä uusien kaapeleiden reitit. Tähän tarkoitukseen hyvänä pohjana toimivat vanhat ratapi-
hasta laaditut valaistuskuvat. Esimerkiksi CADS-ohjelmilla saadaan vanhat kuvat käsitel-
tyä rasta-toiminnon avulla. Alitusputkien toteutustavat ja alituksiin vaikuttavat määräykset 
on mainittava tarkasti. 
 
Viimeisenä kohtana teknisessä suunnitelmaselostuksessa kerrotaan suunnitelmaan liittyvät 
suunnitelma-asiakirjat. Eri dokumentit mainitaan ranskalaisin viivoin. 
 
10.2 Kaapelointi-, sijoitus- ja tasopiirustus 
 
Valaistussuunnitelmissa kaapelointi-, sijoitus- ja tasopiirustus on esitetty samassa kuvassa. 
Sijoitus- ja tasopiirustus on kuvassa yläpuolella ja kaapelointipiirustus on alapuolella. Pii-
rustuksiin on hyvä käyttää pohjakuvina vanhoja ratapihojen valaistuskuvia. Kuvassa 10.1 




Kuva 10.1. Kaapelointi-, sijoitus- ja tasopiirustus. 
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Kaapelointipiirustukseen merkitään valaisimien tiedot: /10/ 
 
• Pylväsnumero 
• Valaisimen asennuskorkeus 
• Kotelotyyppi 
• Valaisintyyppitunnus 
• Vaihe, jolle valaisin on kytketty. 
 
Keskuksien numeroinnit lisätään myös kaapelointipiirustukseen, ja niiden nimeäminen 
tehdään K1, K2, K3, jne. Kaapelointipiirustuksessa esitetään myös kaapeleiden tyypit. Oi-
kosulkuvirtojen arvot esitetään jokaiselle keskukselle. Lisäksi esitetään ryhmien viimeisiin 











Kuvassa 10.3 on esitetty valaisimen piirrosmerkki kaapelointikuvassa ja siihen liittyvät 
merkinnät. Valaisin on asennettu puupylvääseen 14 metrin korkeuteen. Metallipylvään 
piirrosmerkki on muuten samanlainen, mutta siinä valaisimen alapuolella oleva pylvästä 
kuvaava ympyrä on täytetty. Kuvan 10.3 muiden merkintöjen selitykset: /10/ 
 
 1 = pylväsnumero 
 5 = kotelotyyppi 
 3 = valaisintyyppitunnus 




Kuva 10.3. Valaisimen piirrosmerkki ja siihen liittyvät merkinnät kaapelointikuvassa. 
 
 
Tasopiirustukseen merkitään laitteiden tarkat sijainnit. Valaisimen piirrosmerkki on yksin-
kertaisempi, eikä kuvaan merkitä pylväsnumeron lisäksi muita tietoja. Puupylvääseen 










Kuvassa 10.5 on esitetty osa tasopiirustusta. Kaapelit tasopiirustukseen merkitään katko-




Kuva 10.5. Tasopiirustusmalli. Kuvaan laitteet sijoitetaan niiden oikeiden sijaintien mukaan. 
 
 
Jos valaisimet liitetään paluukiskoon, tulee tasopiirustuksiin merkitä huomautusteksti 





Valaisinluettelo saadaan suoraan valaistussuunnitteluohjelman raportista. Valaisinluettelos-
ta laaditaan vielä esimerkiksi Excel-versio. Taulukkolaskentaohjelmalla tehty valaisinluet-
telo toimii apuna tarvikkeiden tilauksessa ja kustannusten laskennassa. 
 
Valaistusta suunnitellaan yleensä ratapihalla pylväisiin. Valaisinluettelo on järkevää lisätä 
pylväsluettelon yhteyteen. Näin yhteen dokumenttiin saadaan näkyviin mahdollisimman 
paljon tietoa. Lisäksi suunnitelman kokonaiskuva selkeytyy. 
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10.4 Pylväs- ja mastoluettelo 
 
Pylväs- ja mastoluetteloon kerätään valmistajan ilmoittamat pylvään tekniset tiedot. Liit-
teessä 10 on esitetty Proxionin malli pylväsluetteloksi. Jos pylväät sijaitsevat sähköradan 
läheisyydessä, on luetteloon hyvä lisätä maininta siihen asennettavasta maadoituskuparista. 
Maininta maadoituksesta tehdään esimerkiksi lisäämällä maadoitus-sarake taulukkoon. Jos 





Määräluettelossa ilmoitetaan kaikkien laitteiden ja niihin kuuluvien komponenttien kappa-
lemäärät. Valaisimet ja lamput mainitaan erikseen. Myös uusien keskuksien komponentit 
luetellaan erikseen. Lisäksi käytettyjen kaapeleiden määrät tulee mainita. Liitteessä 11 on 




Valaistuslaskelmat suoritetaan siihen suunnitelluilla ohjelmilla. Tämän työn luvussa 9 on 
käsitelty erilaisia tarjolla olevia valaistussuunnitteluohjelmien ilmaisversioita. Testatuista 
ohjelmista on syytä tutustua Dialuxiin tai Calculuxiin. 
 
Valaistuksen sähkötekniset laskelmat, kuten oikosulkuvirrat, tulee merkitä suunnitelmapii-
rustuksiin. Niiden laskentamalleja on esitelty luvussa 7. Tarvittaessa laskentamenetelmiä 
merkitään myös tasopiirustukseen. Esimerkiksi kaukaisimman pisteen oikosulkuvirran 






Suuntauspiirustukseen lisätään hahmotelma asennettujen valojen suuntauksesta. Tarkoitus 
on tehdä valaistussuunnitteluohjelmasta saatavaa suuntaustaulukkoa selventävä piirros. 
Piirrokseen merkitään kaikki suunnitellut valaisimet ja niiden suuntaukset nuolien avulla.  
 
Lisäksi piirrokseen merkitään valaistussuunnitteluohjelmalla saatu asteluku, joka kuvastaa 
valaisimen kallistuskulmaa. Valaisinpylvään numeron mukaan saadaan jokaiselle va-
laisimelle yksityiskohtaiset suuntauspiirustukset. Kuvassa 10.6 on esitetty yhden valaisi-





Kuva 10.6. Yksittäisen valaisimen suuntauspiirros. Valaisin on 35 asteen kallistuksessa nuolen suuntaan 
olevan normaalin suhteen. 
 
 
10.8 Ryhmäkohtaiset kuormitustaulukot 
 
Ryhmien kuormitukset määritetään kohdan 7.5 mukaan. Taulukossa 10.1 on esitetty malli 
kuormitustaulukoksi. Taulukossa on hyvä näkyä mahdollisimman paljon tietoa. Jos tule-
vaisuudessa ryhmiin tulee lisäyksiä tai muutoksia, voidaan jo kuormitustaulukon perusteel-








Liikennepaikka:  SIILINJÄRVI Rataosa:
SIILINJÄRVI RATAPIHAVALAISTUKSEN LISÄYS; KUORMAUSLAUE
Ryhmä Sulake Kaapeli Laajennusvara
1 gG 35 AMCMK 4x35/16
2 C 16 MCMK 4x6/6
3 C 16 MCMK 4x6/6
PROXION OY PROJEKTI Siilinjärven ratapihan valaistus
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Valaistuksen suunnittelija joutuu ottamaan huomioon monia erityisvaatimuksia suunnitel-
lessaan valaistusta ratapihaympäristöön. On selvää, että yhteen opinnäytetyöhön on mah-
dotonta kerätä kaikki suunnittelutyössä huomioitavat asiat. Tämä työ onkin saavuttanut 
tavoitteensa, jos valaistussuunnittelija pääsee hyvään alkuun suunnittelutyössä. 
 
Pienempiin kohteisiin työssä laadittu ohje sopii oikein hyvin. Ohjeen soveltuvuus suurille 
ratapihoillekin on mahdollista, kunhan otetaan huomioon maadoitusasiat sähköradan ym-
päristössä kohteen vaatimalla tavalla. Maadoitukset ovat jo itsessään laaja asia rautatie-
maailmassa. Siksi maadoitusjärjestelmiä ei käsitelty tarkasti tässä työssä. 
 
Valaistuksen vaatimukset on määritetty todennäköisesti kokemuspohjaisesti. Mittauksien 
perusteella vaatimukset ovat kuitenkin hyvin asetettuja. Silmämääräisesti valaistus kuvitel-
laan helposti liian voimakkaaksi. Tarkastelussa on kuitenkin huomioitava vuodenaikojen ja 
ympäristön vaikutus valaistukseen. Parhaiten valaistuksen riittävyyden toteavat alueella 
työskentelevät ihmiset. 
 
Työn mitoitusohjeet ja niiden soveltaminen käytäntöön on varmasti parasta antia suunnitte-
lijalle. Joskus on hyvin hankalaa alkaa mitoittaa edes yhtä valaisimen lisäystä vanhoihin 
ryhmiin. Työn ohjeistukset on pyritty kokoamaan juuri käytännön kannalta mahdollisim-
man tehokkaaksi. 
 
Tavoitteet saavutettiin mielestäni hyvin. Ohjeen todellinen toiminta nähdään vasta käytän-
nön kohteisiin soveltamisen jälkeen. Tulevaisuudessa ratapihojen valaistusta todennäköi-
sesti uusitaan entistäkin enemmän. On siis todennäköistä, että valaistussuunnitteluohjeelle 
on tulevaisuudessa paljon käyttöä. 
 
Ratapihojen valaistukset ovat moniin muihin sovelluksiin verrattuna hyvässä kunnossa 
niiden hyvin suunniteltujen ja toteutettujen huoltotöiden ansiosta. Ratapihoilla on kuitenkin 
meneillään paljon muuta korjaus- ja lisäystyötä, joten valaistuksen uusiminen samanaikai-
sesti on järkevää. 
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Ratapihojen turvalaiteasennuksien yhteydessä myös valaistuksen uudistus- ja lisäystyöt 
ovat kustannusten kannalta edullisempia. Raideliikenne kärsii vähiten yhdenaikaisesti to-
teutettavista töistä. 
 
Tämä työ antaa suunnittelijalle mahdollisesti uutta näkökulmaa valaistuksesta. Hyvä asia 
on, jos jotkin ongelmakohdat ratkeavat työssä esiteltyjen asioiden avulla. Silloin työstä 
saatu ohje on käyttökelpoinen työkalu ja työn tärkein tavoite, eli suunnittelutyön ohjeista-
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Siilinjärven ratapihan kuormausalueen valaistussuunnittelu. Kuormausalueelle sekä seisonta- 
ja huoltoraidealueelle lisätään valaistusta. 
 











PL 30 (Kauppakatu 1) 
76101 Pieksämäki 
 
Yhteyshenkilöt:  Nimi (projektipäällikkö) 
   p.  
   E-mail:  
 
   Nimi (suunnittelija) 
   p.  
   e-mail: 
 
1.4 SUUNNITTELUN RAJAT 
 
Suunnittelu koskee Siilinjärven ratapihan kuormausalueen sekä seisonta- ja huoltoraidealueen 
valaistusta. Alueelle suunnitellaan lisävalaistusta ja uusi jakokaappi sekä valaistuskeskus. 
 
2 MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 
 
Valaisimien sijoittamisessa sekä maadoittamisessa on huomioitava Rautatieviraston (RVI) 
määräykset sekä sähköalan säädöksissä ja standardeissa esitetyt vaatimukset ja erityisesti 
Liikenneviraston (Ratahallintokeskus) ohjeet: 
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• Rautatiealueen valaistusvaatimukset 
• julkaisu B13 (Yleisohje johdoista ja kaapeleista Ratahallintokeskuksen alueella) 
• julkaisu B9 (Laitetilojen ja valaisimien maadoittaminen) 
• julkaisu B23 (Rautatiealueelle tulevien kiinteiden laitteiden ja rakenteiden 
maadoitussuunnittelu 
• julkaisu B22 (Sähkörataohjeet) 
 
2.1 OHJE- PIIRUSTUKSET 
 





Kuva 2. Valaistuksen suunnittelualue. 
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Työskentelyetäisyydet sähköradan osista tulee julkaisun B22 mukaan olla kuvan 3 mukaiset.  
 
 
Kuva 3. Valaistuksen suunnittelualue. 
 
3 VALAISTUKSEN LISÄYS 
 
Valaistuksen teknisten ratkaisujen tulee olla soveltuvia sähköradan läheisyyteen. 
Tulevaisuudessa radan muutostöiden yhteydessä on mahdollisesti tarvetta esimerkiksi 
paluuvirtapiirin liittämiselle laitteisiin. Kaikissa laitteissa jakokaappia lukuunottamatta on 
tarkoitukseen kelpaavat liitoksien paikat. 
 
Valaisimet asennetaan puupylväisiin valmistajien antamien ohjeiden mukaan. Jokaisessa 
pylväässä on yksi lusikkavalaisin 250 W: n suurpainenatrium- lampulla. 
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3.1 LAITTEET JA KOMPONENTIT 
 
- Lusikkavalaisimet (5 kpl) 
o Suurpainenatriumlamppu (5 kpl) 
o Cu 25 mm2 liitäntämahdollisuudet 
o Kiinnitystarvikkeet pylväisiin 
 
 
- Puupylväät (5 kpl) 
o Liitäntäkotelo, jossa 6 A johdonsuojakatkaisija 
 
- Jakokaappi 
o Jalustaan kaapeleiden kiinnitystuet 
o Valaistuskeskus 
o Ulkoseinään painonappi valaistuksen käsinohjaukseen 
o Hämäräkytkin 
 
- Kaapelikaivo + kansi 
 
- Määräluettelot esitetty suunnitelma- asiakirjoissa  
 
3.2 KAAPELOINTI JA JOHTOTIET 
 
Syöttökaapeli AMCMK 4x35/ 16 otetaan relehuoneen keskuksesta vanhaa alitusputkea 
myöten. Valaisimien väliset kaapeloinnit tehdään MCMK 4x6/ 6 maakaapelilla. Kaapeleihin on 
laskettu laajennusvara tulevaisuutta ajatellen. 
 
Lisäksi jakokaapin eteen asennetaan kaapelikaivo ja kaivosta suora putki jakokaappiin 
halkaisijaltaan 110 mm muoviputkella. 
 
Kaapelointi on toteutettava julkaisun B13  (Yleisohje johdoista ja kaapeleista 
Ratahallintokeskuksen alueella) mukaan. Kaapeloinnin toteutus on esitetty kuvassa 4. 
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Valaisimet ja jakokaappi sijaitsevat sähköradan maadoitusta edellyttävän alueen ulkopuolella. 
Julkaisun B23 mukaan sähköradan vaara- alueen (> 5 metriä) ulkopuoliset keskukset ja 
valaisimet maadoitetaan PE- PJ- liittimeen (keskukseltä tuleva syöttö). Kuvassa 5 on esitetty 
julkaisun B9 mukainen puupylvään maadoituksentarve. 
 
 
Kuva 4. Valaistuksen suunnittelualue sekä lisättävät kaapeloinnit ja laitteet. 
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Valaisimien määrä on suunniteltu Dialux 4.7- valaistussuunniteluohjelmalla. Valaistuksen 
keskimääräiseksi tavoitevalaistusvoimakkuudeksi asetettiin 10 luksia. 
 
3.5 VALAISIMIEN SUUNTAUKSET 
 
Valaisimien suuntaukset on esitetty Dialuxin raportissa. Maksimivalovirrat saa kohdistua 
korkeintaan 75 asteen kulmaan. 
 
3.6 RYHMIEN KUORMITUKSET 
 
Kuormitukset on laskettu valaisimien syttymisvirtojen mukaan. Suurin kuormitusvirta esiintyy 




- Tekninen suunnitelmaselostus 
- Kaapelointi-, sijoitus- ja tasopiirustus 
- Valaisinluettelo 









    
VALAISINPYLVÄSLUETTELO LIITE 10 
Liikennepaikka:  SIILINJÄRVI Rataosa: Alku km Loppu km









Nro Tyyppi Tyyppi ja teho Tyyppi Kallistus SäätöRakenne Pituus
Varsi "VR" = Hy vto 
064108-4-0
IDMAN 611HGV 1xSON-




PROXION OY PROJEKTI Siilinjärven ratapihan valaistus Asiakas
Suunnittelupalvelut Asiakirjanro. Osoite
PL 30 (Kauppakatu 1) Laadittu
76101 Pieksämäki Muutos Selitys Hyväksytty Lehti 1 Lehtiä 1
 MÄÄRÄLUETTELO LIITE 11
Liikennepaikka:  SIILINJÄRVI Rataosa: Alku km Loppu km






















Nro kpl/ m a
TARVIKE
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MCMK 4x6/6
Kaapelinauha
Kaapelimerkinnät
